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1 EINLEITUNG

Der vorliegende Energiebericht fiir das Feuerwehrgeratehaus in Engelbrechtsche Wildnis
wurde im Rahmen des Férderschwerpunktes 2.2 ,Energiemanagementsysteme” der Kommu-
nalrichtlinie erstellt. Die Projekttragerschaft wird zum 01.01.2022 von der Zukunft-Umwelt-
Gesellschaft (ZUG) gGmbH tibernommen. Bis dahin ist der Projekttrager Jilich (PtJ) fur die
Betreuung der Férderantrage aus der Kommunalrichtlinie zustandig, sodass im Folgenden die
Bewertungskriterien des Forderschwerpunktes des PtJ berlicksichtigt werden.

Fir Nichtwohngebaude wird das Anforderungsniveau der DIN V 18599 vorgegeben. Die Be-
rechnungsmethodik der Norm sieht fiir Nichtwohngebaude eine Zonierung vor. Mit der Zoni-
erung kénnen die Gebadude in unterschiedliche Nutzungszonen oder in ein Ein-Zonen-Modell
(vereinfachtes Modell) aufgeteilt werden. Im Rahmen der folgenden Gebiudebewertung wird
das vereinfachte Modell verwendet. Mit der Zonierung der Gebdude werden pauschalisierte
Annahmen zum Nachweis der Einhaltung eines im Gebaudeenergiegesetz (GEG) festgeschrie-
benen Anforderungsniveaus fiir Gebdude zu Grunde gelegt.

Nach der Berechnungsmethodik der DIN V 18599 wird der Verbrauch einer bestimmten
Energiemenge von Strom und Warme ermittelt, die z. B. in einem Gebaude zur Beheizung, zur
Bereitstellung von Trinkwarmwasser oder zur Beleuchtung des Raums bendétigt wird. Diese
Energiemenge wird unter der Verwendung von standardisierten Randbedingungen rein rech-
nerisch ermittelt und als Energiebedarf gekennzeichnet. Beim Energiebedarf wird das Nutzer-
verhalten der Bewohner bzw. der Letztverbraucher nicht bertcksichtigt. Basierend auf dem
Energiebedarf der Liegenschaft werden die jeweiligen Sanierungsvarianten (SV) abgeleitet
und in diesem Gebaudebericht beschrieben.

Der Energieverbrauch hingegen wird tber die tatsachlichen Verbrauchsdaten von Strom und
Waérme eines Gebaudes ermittelt. Im Energieverbrauch sind auch die unterschiedlichen Ge-
wohnheiten der Letztverbraucher, die tatsachlichen Witterungsverhéltnisse am Standort des
Gebaudes und die zusatzlichen elektrischen Verbraucher (PC, Kliche usw.) enthalten.

Aufgrund der Berechnungsmethodik nach DIN V 18599 sind Abweichungen vom Energiebe-
darf zum Energieverbrauch zu erwarten.! Die Energieverbriuche kénnen daher als Ver-
gleichsgrundlage fiir die Berechnung des Energiebedarfs nur teilweise herangezogen werden.
In den vorgeschlagenen Sanierungsvarianten wird lediglich die Hilfsenergie fiir die techni-
schen Anlagen (Heizung, Beleuchtung usw.) und die Raumwéarme betrachtet, d. h., dass auch
bei einem Eigenstromverbrauch aus PV-Produktion nur der Anteil fir die Hilfsenergie ener-
giewirtschaftlich betrachtet wird.

Insgesamt konnen die rechnerischen Energiebedarfe in den Sanierungsvarianten im Vergleich
zu den tatsachlichen Energieverbrauchen Schwankungsbreiten von bis zu 40% aufweisen.
Diese Abweichungen sollten bei der Bewertung der verschiedenen Sanierungsvarianten von
der Gemeinde beriicksichtigt werden.

Dieser Beratungsbericht wurde nach bestem Wissen sowie anhand der verfligbaren Daten
erstellt. Die Durchfiihrung und der Erfolg einzelner MaZnahmen bleiben in der Verantwor-
tung der Durchfiihrungsbeteiligten. Die Kostenangaben sind Schatzwerte, daher ist es emp-

1 Untersuchungsbericht: Energiebedarf versus Energieverbrauch - Fachhochschule Bielefeld, Institut fiir
Bauphysik und Baukonstruktion. Stand 25.10.2019 (abgerufen am 24.08.2021)
https://www.hausundgrund.de/sites/default/files/downloads/fh-bielefelduntersuchungenergiebedarf-
versusenergieverbrauch12112019.pdf
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fehlenswert, bei geplanten Investitionen immer mehrere Vergleichsangebote einzuholen. Zu-
dem sollten die Verfligharkeit und die Rahmenbedingungen flir eine vorgeschlagene Férde-
rung rechtzeitig mit der Vergabestelle abgestimmt werden.

Die energetischen Berechnungen im vorliegenden Bericht wurden mit dem ,Energieberater
18599 3D" der Hottgenroth Software GmbH & Co. KG? durchgefiihrt. Sofern nicht anders
angegeben, wurden die enthaltenen Abbildungen der Berechnungssoftware entnommen.

2 https://www.hottgenroth.de
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2 ZUSAMMENFASSUNG

Nachfolgend werden die Einsparungen an Endenergie von Strom und Warme pro Sanierungs-
variante (SV) aufgefiihrt, die durch Modernisierungen am Gebdude und der Anlagentechnik
generiert werden kdnnen: Die Wirtschaftlichkeit wird aufgrund der Beriicksichtigung des
Energieverbrauchs und nicht des Energiebedarfs in Kapitel 4 genauer beschrieben.

Endenergiebedarf Q; [kWh/a]

2% 0% -8% -3% 2% 4% -51%

| i .

25854 25368 25848 23.791 25118 25344 24929 12.666
Ist Var.1 Var.2 Var.3 Var.4 Var.5 Var.6 Var.7?

Abbildung 1 Endenergiebedarf Qe [kWh/a]
Brennstoffkosten [EUR/a]

2% -13% 6% 2% 2% it
2022 1.988 1.768 1.897 1.974 1.987 1.963 2.104
Ist Var.1 Var.2 Var.3 Var4 Var.5 Var.6 Var.7

Abbildung 2 Brennstoffkosten [€/a]

Ist-Zustand

Var.1 - Hydraulischer Abgleich

Var.2 - LED-Beleuchtung

Var.3 - Garagenwanddammung
Var.4 - Oberste Geschossdecke
Var.5 - AuBenwanddammung

Var.6 - Fenster- und Tiren-
tausch

Var.7 - Warmepumpe + PV

Ist-Zustand

Var.1 - Hydraulischer Abgleich

Var.2 - LED-Beleuchtung

Var.3 - Garagenwanddammung
Var.4 - Oberste Geschossdecke
Var.5 - AuBenwandddammung

Var.6 - Fenster- und Tiiren-
tausch

Var.7 - Warmepumpe + PV
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Wie in der Einleitung dieses Berichtes umrissen wird, sollen die geplanten MaBnahmen einen
wirksamen Klimaschutzeffekt erreichen. Kennzeichen hierfir sind die Einsparungen an CO2-
AusstoB und Priméarenergie.

MaBnahmen wirken sich dann besonders positiv aus, wenn moglichst viele fossile Energietra-
ger eingespart werden. Dies fiihrt zu einem geringen Primarenergiebedarf und gleichzeitig zu
einem geringen CO2-Aussto. Neben der CO2-Einsparung wird die Umwelt durch weniger
NOy, SO2 und Staub belastet.

In den folgenden Diagrammen werden die Klimaschutzaspekte der einzelnen Varianten an-
hand der Einsparung an Primarenergie und CO2-Emissionen nach Umsetzung der MaRnah-
men dargestellt.

Primérenergiebedarf Q, [kWh/a]

2% 6% -8% 3% 2% 4% -39%
Ist-Zustand

Var.1 - Hydraulischer Abgleich

Var.2 - LED-Beleuchtung

Var.3 - Garagenwanddammung
Var.4 - Oberste Geschossdecke
Var.5 - AuBenwandddammung

Var.6 - Fenster- und Tiiren-
tausch

Var.7 - Warmepumpe + PV

27.969 27.381 26.382 25805 27.133 27359 26943 17.090
Ist Var.1 Var.2 Var.3 Var.4 Var.5 Var.6 Var.7?

Abbildung 3 Primdrenergiebedarf Qp [kWh/a]

CO,-Emissionen [kg/a]

2% -10% % 3% 2% 3% -20%
1 Ist-Zustand

Var.1 - Hydraulischer Abgleich

Var.2 - LED-Beleuchtung

Var.3 - Garagenwanddammung
Var.4 - Oberste Geschossdecke
Var.5 - AuBenwanddammung

Var.6 - Fenster- und Tiren-
tausch

Var.7 - Warmepumpe + PV

6.567 6.438 5915 6.091 6.383 6433 6341 5.282
Ist Var.1 Var.2 Var.3 Var.4 Var.5 Var.6 Var.7?

Abbildung 4 CO2-Emissionen [kg/a]
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2.3 INVESTITIONSKOSTEN

In der nachfolgenden Abbildung sind die Investitionskosten der einzelnen Sanierungsvarian-

ten aufgefthrt:

Gesamtinvestitionskosten [EUR]

1.353 2.800 2977 14644
Var.1 Var.2 Var.3 Var4

59.965
Var.5

30.571
Var.6

30.000
Var.?

Abbildung 5 Gesamtinvestitionen [€]

Ist-Zustand

Var.1 - Hydraulischer Abgleich
Var.2 - LED-Beleuchtung

Var.3 - Garagenwanddammung
Var.4 - Oberste Geschossdecke
Var.5 - AuBenwandddmmung

Var.6 - Fenster- und Tiiren-
tausch

Var.7 - Warmepumpe + PV
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2.4 FAHRPLAN DER SANIERUNGSVARIANTEN

Die vorgeschlagenen Sanierungsvarianten kénnen mit der nachfolgenden Reihenfolge geplant
und umgesetzt werden.

Tabelle 1 Gesamtiibersicht Sanierungsvarianten inkl. Férderung

Reihenfolge der Sanie- CO»-Ein- Investitions-  Zuschiisse aus Forder- ~ Amortisa-
rungsvarianten sparung ausgaben programmen (Stand: tionszeit
[kg/a] (brutto) inkl.  August 2021) [€] [Jahre]
20 % NK [€]
Schritt 1: Hydr. Abgleich 129 1.353 271 20
20% BAFA - BEG EM
Schritt 2: LED-Beleuch- 652 2.800 700 10
tung 25 % PtJ - Beleuchtungs-
sanierung (2.9)
Schritt 3: Garagenwand- 476 2.977 596 20
ddmmung 20% BAFA - BEG EM
Schritt 4: oberste Ge- 184 14.644 2.929
schossdecke 20% BAFA - BEG EM
Schritt 5: Auf3enwand- 134 59.965 11.993
ddmmung 20% BAFA - BEG EM
Schritt 6: Fenster- und 226 30.571 6.114
Tiirentausch 20% BAFA - BEG EM
Schritt 7: Wédrmepumpe 1.285 30.000 10.500 - 35% BAFA BEG 30
(Gas-Hybrid) + PV Heizen mit erneuerbaren
Energien
Summe 3.086 142.310 33.102 mit 23% mittlere 20 Jahre im
Férderquote Durch-
schnitt

Ein hydraulischer Abgleich wird beim Einsatz einer Warmepumpe ebenfalls durchgefiihrt,
weshalb der hydraulische Abgleich als einzelne Sanierungsmaf3nahme in diesem Fahrplan
nicht aufgelistet ist.

Wichtiger Hinweis zu den Informationen liber anwendbare Zuschiisse

Sind Zuschusse fir die Umsetzung einer MaBnahme erhaltlich, sind diese bei der Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung der Sanierungsvarianten zu bericksichtigen. In diesem Energiebera-
tungsbericht werden die Forderungen fir die Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht bertick-
sichtigt, da der Férdermittelmarkt sehr dynamisch ist und eine Aktualitat nicht garantiert wer-
den kann.

Ob die Gemeinde die Férderbedingungen erfiillen kann, ist von der Gemeinde eigenstandig zu
prifen. Die Aktualitat der Forderkonditionen ist vor der Umsetzung von MaBnahmen eben-
falls zu priifen. FordermaRnahmen sind i. d. R. vor Durchfiihrung der SanierungsmaBnahme zu
beantragen.

Fir die Aufzahlung der genannten Forderkonditionen und der Hohe der Zuschiisse bestehen
keine Anspriiche auf Vollstandigkeit.

11
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3 AUSGANGSSITUATION

3.1 BESCHREIBUNG DES GEBAUDES

Das Feuerwehrgeratehaus Engelbrechtsche Wildnis wurde im Jahr 2002 an der Herzhorner
Rhin 1 in 25348 Engelbrechtsche Wildnis errichtet (vgl. Abbildung 6).
. L ——
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L@
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Abbildung 6 Lageplan mit dem zu bewertenden Gebdude (rot umrahmt) (Quelle: Landesamt fiir Vermessung
und Geoinformation Schleswig-Holstein © GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG), (https://danord.gdi-sh.de), ab-

Uiy JeulouzieH

gerufenam 17.11.2021

Das Geb&ude wurde in Massivbauweise mit Satteldach errichtet. (vgl. Abbildung 7).

Abbildung 7 3D Ansicht des untersuchten Gebdudes
Die AuBenfassade besteht aus einem Hintermauerwerk mit Poroton und Kalksandsteinmau-
erwerk im Bereich der Fahrzeughalle. Die Fassade wurde mit einer Kerndammung und einem
Verblendmauerwerk versehen. Die Innenwéande bestehen aus Kalksandstein. Als Dacheinde-
ckung wurde ein Pfannendach aus Betondachsteinen gewahlt. Das Gebdude wurde mit

Kunststofffenstern und -tiiren versehen. Die Fahrzeughalle ist mit zwei Deckengliedertoren
mit Motorantrieb versehen.

12
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Samtliche Innenwénde im Erdgeschoss wurden verputzt und mit einem Anstrich versehen. In
den sanitéren Anlagen wurde ein Wandbelag aus Fliesen bis auf eine Héhe von 2 m ange-
bracht.

Die Innentiiren sind R6hrenspanttiren mit Kunststoffbeschichtung. Als Bodenbelag in der
Fahrzeughalle wurden Klinkerplatten ausgewahlt, die restlichen Rdume haben einen Fliesen-
belag erhalten.

Das Gebdaude ist fiir die Nutzung der Feuerwehr vorgesehen.

Im Gebaude sind zwei Stellplatze fir Feuerwehrfahrzeuge sowie ein Gemeinschaftsraum und
WC-Raume. Im Gemeinschaftsraum wurde eine Pantrykiiche aufgestellt. Das Dachgeschoss
wurde nicht ausgebaut.

Es stehen auBerhalb des Gebaudes 19 PKW-Stellplatze zur Verfligung. Der Parkplatz wurde
mit einer Rasenschutzwabe mit einer Einfassung von Bordsteinen versehen. Die Zufahrt zur
Fahrzeughalle wurde mit Verbundsteinpflaster versehen.

Tabelle 2 Allgemeine Daten

Name/Bezeichnung Feuerwehr Engelbrechtsche Wildnis
Gebdudetyp Nichtwohngebdude

Straf3e, Hausnr. Herzhorner Rhin 1

PLZ, Ort 25348 Engelbrechtsche Wildnis
Baujahr 2002

Beheiztes Gebdudevolumen V 1511 m°®

Energiebezugsfldiche Aesr 524 m?

Thermische Hiillfléiche 335 m?

Mittlere Geschosshéhe ca. 3,00 m

Anmerkung: Flachen- und Volumenangaben beziehen sich lediglich auf die thermisch konditionierte Zone.
Ist-Zustand entsprechend den Angaben und Planunterlagen des Amt Horst Herzhorn

13
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3.2 FOTODOKUMENTATION (GEBAUDEBEHEHUNG VOM 06.10.2021).
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3.3 WARMETECHNISCHE EINSTUFUNG DER GEBAUDEHULLE

Die nachfolgende Tabelle zeigt die bautechnischen Charakteristika des Geb&udes. Ein wichti-
ger Indikator fiir die energetische Qualitat der einzelnen Bauteile ist ihr jeweiliger Warme-
durchgangskoeffizient (U-Wert). Er gibt an, wie viel Warme (in Watt [W]) bei einem Grad
Temperaturunterschied (in Kelvin [K]) durch einen Quadratmeter [m?] Bauteilfliche flieRt. Das
bedeutet, je geringer der U-Wert ist, desto weniger Warme entweicht durch das Bauteil und
desto besser sind seine Dammeigenschaften. Umgekehrt sind die warmetechnischen Eigen-
schaften eines Bauteils schlechter je héher der U-Wert ist. Der zuldssige U-Wert in der Ta-
belle 3 beschreibt den Wert, der nach dem aktuellen Gebiudeenergiegesetz (GEG) maximal
bei Sanierung oder Neubau zul&ssig ist.

Dies bedeutet beispielsweise, dass nach einer Sanierung der AuBenwand der zulassige U-
Wert des Bauteils in Héhe von 0,24 W/(m?K) nicht tiberschritten werden darf.

Die Flachen der AuBenbauteile wurden anhand der vorhandenen Plane ermittelt. Darliber
hinaus basieren die U-Werte auf der Vor-Ort-Aufnahme sowie getroffenen Annahmen von
vorhandenen Informationen bzw. Angaben zu den Bauteilen. Alle in den Unterlagen nicht auf-
gefiihrten Konstruktionen (Schichtaufbauten) wurden mittels Literaturangabe® und / oder
nach eigenen Erfahrungswerten angenommen.

3.3.1 Bauteilliste mit zul. U-Werten nach GEG 2020 und KfW-Férderung

Die Tabelle listet die Bauteile des Gebaudes mit den relevanten U-Werten auf. Fir die ener-
getische Bewertung der Konstruktionen sind zum Vergleich die zuldssigen Hochstwerte nach
dem Gebiudeenergiegesetz (GEG 2020) mit angegeben?. Die griin markierten Zeilen erfiillen
bereits die Anforderungen des aktuellen GEG. Die rot markierten Zeilen entsprechen nicht
den aktuellen Anforderungen der GEG.

Tabelle 3 Gebdudekennwerte

Bauteil U-Wert [W/(m?*K)]
Ist-Zustand GEG® KfW-Férderung®
Bodenplatte 0,60 0,30 0,25

Bauteilgruppe: Decken nach unten gegen Erdreich

Auf3enwand 0,29 0,24 0,20

Bauteilgruppe: AuBenwdnde

3 U-Werte alter Bauteile®, der von der Deutschen Energie Agentur (Dena) herausgegebenen Typologie
4 Die zuldssigen U-Werte beziehen sich gem3R GEG Anlage 3 auf die Begrenzung des Wiarmedurch-
gangs beim erstmaligen Einbau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen. Bei Fensterbauteilen handelt es
sich um den gemittelten Uw-Wert fiir Rahmen und Verglasung (Erlauterung siehe Glossar)
5 Die Mindestanforderungen an U-Werte nach dem Bauteilverfahren der GEG 2020 gelten nicht, wenn
der Primarenergiebedarf des gesamten Gebaudes den Hochstwert fir einen entsprechenden Neubau
um nicht mehr als 40 % Uberschreitet.
6 Die Mindestanforderungen an U-Werte fiir KFW-Férderung gelten nicht fiir die Férderung von KfW-
Effizienzhdusern. Die Anforderungen Stand Juli 2015 kénnen jederzeit aktualisiert werden.
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Tabelle 4 Fortsetzung Gebdudekennwerte

Bauteil U-Wert [W/(m?K)]

Dach 0,21 0,20 0,14
Bauteilgruppe: Dachfldchen

Fenster 1,80 1,30 0,95
Bauteilgruppe: Fenster

Auflentiir 3,50 1,80 1,30

Bauteilgruppe: Auf3entiiren

3.4.1 Heizungsanlage

In dem betrachteten Geb&dude gibt es einen Gas-Brennwertkessel, welcher das Geb&aude mit
Waérme versorgt. Die Heizkreispumpen sind leistungsgeregelt. Ein hydraulischer Abgleich des
gesamten Feuerwehrgeratehauses wurde nicht durchgefihrt.

Brennwert-Kessel aus dem Jahre 2001
Nennleistung 23,59 kW
Energietrdger: Erdgas

Erzeugung

Verteilung Verteilung 1
kein hydraulischer Abgleich
Leitungen geddmmt
Umwilzpumpe leistungsgeregelt
Ubergabe Ubergabe an Zone ,Sonstige Aufenthaltsrdume' mit 100 %
Ubergabekomponente: 'Heizkérper (freie Heizfldchen)'

Regelung: 'P-Regler'

3.4.2 Warmwasserbereitung

Die Warmwasserbereitung in den Sanitarrdumen erfolgt Gber ein dezentral angeordnetes,
elektrisches 5,0 I-Untertischgerat. Eine detaillierte Betrachtung der Warmwasserbereitung
wurde daher nicht vorgenommen.

3.4.3 Beleuchtung

Im betrachteten Gebaude befinden sich ein- bzw. mehrflammige Leuchtentypen als Ein- und
Anbauleuchte mit einer Leistung PLampe bis zu 58W sowie mit konventionellem Vorschaltgera-
ten (KVG). Die Ermittlung der elektr. Leistung wurde tiber das Tabellenverfahren nach DIN V
18599-Teil 4 bestimmt.
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Mit Ermittlung der elektrischen Leistung und der jahrlichen Nutzungsdauer der bestehenden
Beleuchtungsanlage wird der jahrliche Energieeinsatz pro Gebdude bzw. Beleuchtungszone
bestimmt.

3.4.4 Liftungstechnik

Eine Liftung findet zum einen kontrolliert, zum anderen auch unkontrolliert statt. Unkontrol-
lierte Luftungswarmeverluste erfolgen im Wesentlichen tber Fenster- und Tirfugen. Aber
auch Mauerwerksfugen, Maueranschliisse, Trockenbaufugen etc. kénnen zu hohen Liiftungs-
warmeverlusten fiihren.

Ein Mindestluftwechsel ist hygienisch und bauphysikalisch notwendig. Ebenfalls miissen CO2
und Feuchtigkeit, die beim Prozess des Ausatmens entstehen, abgefiihrt werden. Eine Lif-
tung ist auch nétig, um Schimmelbildung durch erhéhte Feuchtigkeit vorzubeugen und ver-
mehrt austretende Schadstoffe aus modernen Baustoffen, Kunststoffen oder Belagen zu ent-
fernen.

Die Be- und Entltftung in dem betrachteten Gebaude erfolgt tiber die vorhandenen Fenster
und Tdren.

3.5 TATSACHLICHER VERBRAUCH UND EMISSIONEN

3.5.1 Energieverbriuche der Liegenschaft

Die Energieverbrauche (Warme, Strom) einschlieRlich Wasserverbrauch der Liegenschaft be-
inhalten alle auf der Liegenschaft befindlichen Gebaude, soweit deren Medienverbrauche
nicht separat gezahlt bzw. ermittelt werden.

Die durchgefiihrten ingenieurtechnischen Berechnungen bilden die Verbrauche des behan-
delten Gebaudes anndhernd ab, sodass hieraus die in den nachfolgenden Kapiteln erlduterten
Sanierungsmal3nahmen abgeleitet werden kdnnen.

Der Energieverbrauch wird entscheidend durch das Nutzerverhalten bestimmt. Die wesentli-
chen Einflussfaktoren dabei sind:

» die standortspezifischen Witterungsverhaltnisse (Liftungsverhalten und Raumlufttempe-
raturen)

» die tagliche Betriebsdauer der elektrischen Verbraucher

» die tagliche Betriebsdauer der Heizung

» interne Warmequellen (Licht, Elektrogeréte, Personenanzahl, ...)
» der Warm- und Kaltwasserverbrauch

Die jahrlichen klimatischen Bedingungen an einem Standort beeinflussen den Warmever-
brauch eines Gebaudes. Um die Beurteilung und die Vergleichbarkeit der verschiedenen War-
meverbrdauche mit nutzungsgleichen Gebauden zu erméglichen, werden die gebaudespezifi-
schen Warmeverbrauche mit einem Klimafaktor korrigiert. Hierdurch werden die jéhrlichen
gebaudespezifischen Verbrauchswerte von Warme auf ein durchschnittliches Klima hochge-
rechnet.

In der nachfolgenden Tabelle 5 bzw. der Abbildung 8 werden die tatsachlichen Verbrauchsda-
ten von Strom und Gas (witterungsbereinigt) und Wasser der Jahre 2019 und 2020 fir die

17



Feuerwehr Engelbrechtsche Wildnis | Beratungsbericht 03.12.2021

gesamte Liegenschaft dargestellt. Die Verbrauchswerte wurden als Vergleichsgrundlage fiir
die Energiebedarfsberechnung herangezogen.

Tabelle 5 Energieverbrauch der Liegenschaft nach Energieart

Jahr Heizung Klima-fak-  witterungs- Strom Gesamtener- Was-
(Gas) tor bereinigter gieverbrauch ser
Warmever-
brauch
[kWh/a] [-] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [m®/a]
2019 7.282 1,10 8.010 1.910 9.920 5
2020 6.581 1,13 7.437 1.583 9.020 2
Mittelwert: 6.932 7.723 1.747 9.470 4

Energieverbrauchsentwicklung

12.000
9.920
10.000 C== 9.020
8.000 o—
—® 7.437
< 6.000 8.010
<
=
=4 4.000
2.000 —e 1583
1.910
0
2019 2020

Jahr
=== Gesamtenergieverbrauch e==@==Strom ==@==witterungebereinigter Warmeverbrauch

Abbildung 8 Grafische Entwicklung des Energieverbrauchs

3.5.2 Verbrauchskennwerte

Das Verfahren des Verbrauchskennwertvergleiches erméglicht es, die spezifischen Ver-
brauchsdaten der Objekte mit Werten dhnlicher Referenzgeb&dude zu vergleichen. Dadurch
kénnen Einspar- und Sanierungspotenziale identifiziert werden. EnergieeffizienzmaBnahmen
sind besonders dann sinnvoll und wirtschaftlich, wenn die eigenen Energieverbrauchskenn-
werte deutlich Giber den Grenzwerten liegen.

Fur die Liegenschaften der Gemeinde wurde der Mittelwert aus den Strom- bzw. Gas-(witte-

rungsbereinigt) und Wasserverbrauchsdaten der Jahre 2019 und 2020 gebildet und durch die
Netto-Grundfliche von 524 m? dividiert. Die so ermittelten Energieverbrauchskennwerte fiir

Strom, Warme und Wasser werden nachfolgend abgebildet.”

7 Ziel- und Grenzwerte sind ermittelte Kennwerte der ages Gesellschaft fiir Energieplanung und System-
analyse mbH, Munster (Werte von 2005)
Zielwert: Unterer Quartilsmittelwert (arithmetisches Mittel der unteren 25 % aller Verbrauchsdaten (Ge-
biuden mit niedrigstem Energieverbrauch)
Grenzwert: Arithmetisches Mittel (Summe aller Einzelwerte geteilt durch die Summe aller Flachen)
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Tabelle 6 Energieverbrauchskennwerte

Feuerwehren Energieverbrauchskennwerte
in [kKWh/m?ncrFa] bzw. [dm®/m?ncra]

Energietrager Zielwert Ist-Kennwert Grenzwert
Strom 5 3 19
Warme 58 15 124
Wasser 34 7 230

Anmerkung: Kennwerte auf Basis der realen Verbrauchs- und Flachenangaben bezogen auf die Liegenschaft / Ge-
baude des Amt Horst-Herzhorn

Als Orientierung zur Einstufung von Verbrauchswerten in den verschiedenen Medienberei-
chen (Strom, Wiarme, Wasser) werden zunachst statistische Erhebungen tiber Energiever-
brauche und Energiekosten herangezogen. Nachfolgende Grafik stellt die Bildung der Ener-
gieverbrauchskennwerte flir Strom, Warme und Wasser dar.

Kennwertvergleich

— 250

©

L

2

& 200

£

o

S

S 150

2

N

Ke]

— 100

L

O

Z

- I

S~

$ ]
s — | | —

Strom Warme Wasser

mZielwert mIst-Kennwert ®Grenzwert

Abbildung 9 Grafische Darstellung der Energieverbrauchskennwerte

3.5.3 Energiekosten

Fir die Wirtschaftlichkeitsberechnungen in den Sanierungsvarianten wurden gemaf den An-
gaben des Amt Horst-Herzhorn die nachfolgenden (brutto) Energiemischpreise (Zusammen-
setzung aus Grund- und Verbrauchspreis) je Energietrager angesetzt.

Tabelle 7 Bezugskosten nach Energietrdger
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Bezeichnung Preis [€/kWh] CO: [g/kWh]

Erdgas (inkl. CO2-Steuer) 0,0626* 240
Strom-Mix 0,27 560
Strom (Sondertarif) 0,16 560

Anmerkung: Alle Kostenangaben sind Brutto-Angaben und beruhen auf Angaben des Amt Horst-Herzhorn.

*Far die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen wurde der tatsachliche Erdgaspreis um die CO2-
Steuer flir 2021 erhoht. Die tatsachlichen durchschnittlichen Erdgaspreise der letzten drei
Jahre liegen bei rund 4 Cent/kWh (ohne CO2-Steuer).

3.5.4 Preissteigerung durch CO2-Steuer

Die CO2-Steuer soll den Umstieg von fossilen Kraft- und Brennstoffen hin zu erneuerbaren
Technologien férdern. Die sogenannte CO2-Steuer verteuert Benzin, Diesel, Heizol und Erd-
gas dabei so, dass sich die Kosten in Zukunft starker am tatsachlichen CO2-Gehalt ausrichten.
Sie soll die Bevélkerung zu einem bewussteren Umgang mit fossilen Energietragern bewegen
und Anreize schaffen, um auf moderne und klimafreundliche Technologien umzuristen.

Mit dem Klimapaket hat die Bundesregierung inzwischen beschlossen, wie sich die CO»-
Preise in Zukunft verandern. So kostet eine Tonne des klimaschadlichen Gases im Jahr 2021
25 Euro. In den folgenden Jahren steigen die Abgaben dann schrittweise, bis diese 2025 ei-
nen Wert von 55 Euro pro Tonne erreichen. Ab 2026 steigen die Preise (in Abhangigkeit der
jahrlichen CO2-Emissionen) voraussichtlich weiter an.

Die nachfolgende Abbildung zeigt einen prognostizierten Anstieg der Energiekosten verschie-
dener Energietrager um bis zu 20 % bis 2030. Die Stromkosten fiir Verbraucher sinken laut
der vom Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie (jetzt Bundesministerium flr
Wirtschaft und Energie) in Auftrag gegebenen Studie zur ,Entwicklung der Energiemarkte -
Energiereferenzprognose” ab ca. 2025.

Energiepreisentwicklung fiir Haushalte
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Abbildung 10 Prognostizierte Preissteigerung verschiedener Energietrdger
(In Anlehnung an: BMWi 2013, Prognos/EWI/GWS 2014)
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Basierend auf die zukiinftige Preisentwicklung der fossilen Energietrager wurden folgende
Preissteigerungen in den Sanierungsvarianten hinterlegt:

> kalkulatorischer Zinssatz

»  jahrliche Preissteigerung - hier Inflation
»  jahrliche Preissteigerung Erdgas

» jahrliche Preissteigerung Pellets

»  jahrliche Preissteigerung Strom

1,50 %
2,00 %
3,50 %
1,50 %
2,50 %
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3.6 PREISERMITTLUNG FUR DIE SANIERUNGSKOSTEN

Fir die Ermittlung der Sanierungskosten wurden zum einen die Richtpreise der Hersteller und
zum anderen die Preise aus Referenzprojekten hinterlegt. Demnach sollte die Stadt vor Pro-
jektbeginn mehrere Vergleichsangebote einholen. Zudem sollte die Gemeinde mit der Verga-
bestelle die Verfligbarkeit und die Rahmenbedingungen fiir eine vorgeschlagene Férderung
rechtzeitig abstimmen.

Die Kosten fur Nebenleistungen (wie z. B. Planungsleistungen) wurden pauschal mit 20 % be-
aufschlagt und sind in den Investitionskosten der Sanierungsvarianten enthalten. In den In-
vestitionskosten sind auch die Kosten fiir Nebenarbeiten enthalten. Zum Beispiel werden
beim Tausch des Warmeerzeugers folgende Arbeitskosten beriicksichtigt:

- Warmeerzeuger

- Lieferung

- Montage

- Hilfsaggregate

- Einbindung

- Speicher

- Inbetriebnahme

- Demontage und Entsorgung
- hydraulischem Abgleich

- Anpassung der Heizkurven

- Messung der erzeugten Warmemenge

- Lohnkosten
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4 |SANIERUNGSVARIANTEN|

4.1 UBERSICHT SANIERUNGSVARIANTEN

Die Sanierungsvarianten wurden unter dem Fokus der Okologie und Okonomie entwickelt.
Bei den einzelnen Sanierungsvarianten werden die Potentiale zur Energiekosteneinsparung,
Energieverbrauchs- und Emissionsreduzierung in einer Tabelle separat dargelegt. In allen Sa-
nierungsvarianten wird versucht, eine méglichst hohe und wirtschaftlich vertretbare Energie-
einsparung zu erzielen. Bei Bauteilen wird der im zurzeit giiltigen Gebaudeenergiegesetz
(GEG 2020) maximal zuldssige U-Wert minus 30 % berticksichtigt.
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4.2 SV 1: HYDRAULISCHER ABGLEICH

In dieser Variante soll ein hydraulischer Abgleich durchgefiihrt werden. Ein hydraulischer Ab-
gleich sorgt fir eine gleichmaRige Verteilung der Warme im Geb&ude und reduziert dabei den
Energieverbrauch.

BEG EM - Heizungsoptimierung

Info Geférdert werden Mafsnahmen am Heizungsverteilsystem in Bestandsge-
bduden, die zur Erhéhung der Energieeffizienz des Gebdudes beitragen
(Voraussetzung ist die Durchfiihrung eines hydraulischen Abgleichs).

Férderquote 20%
Forderhéhe Mindestinvestition 2.000 € (Brutto)
Férderkreditbeitrag  Nichtwohngebdude: Max. 1.000 € pro m* NGF (max. 15 Mio. €)

Uber das Férderprogramm der BEG kann ein Zuschuss von bis zu 271 € gewahrt werden!
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Energieeinsparung - Variante 1 -

Nach Umsetzung aller vorgeschlagenen MaBnahmen reduziert sich der Endenergiebedarf Ih-
res Gebdudes um 2 %. Den Einfluss auf die Warmeverluste tber die einzelnen Bauteile und
die Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.

Ist Saniert Ist Saniert Ist Saniert

Dach AuRenwand Fenster
1594 kWhia 2535 kWhia 1377 kWhia

Abbildung 11 Einfluss der Sanierungsma3nahme auf die Wdrmeverluste [kWh/a], SV1
Der derzeitige Endenergiebedarf von 25954 kWh/Jahr reduziert sich auf 25368 kWh/Jahr.
Es ergibt sich somit eine Einsparung von 587 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzverhalten und glei-
chen Klimabedingungen.
Die CO2-Emissionen werden um 130 kg CO2/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den
Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schiitzen.
Durch die Modernisierungsmaf3nahmen dieser Variante sinkt der Primarenergiebedarf des
Gebiudes auf 69 kWh/m? pro Jahr.

Gesamtbewertung Brennstoff-Einsparung: 2%
Primarenergiebedarf

Ist-Zustand: 70 kWh/mPa
Saniert: 69 kWhim?a

GEG Neubau
55

.

J

Abbildung 12 Gesamtbewertung Primdrenergiebedarf, SV 1
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Wirtschaftlichkeit der Energiesparmanahmen - Variante 1 -

Die vorgeschlagenen Maf3nahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Tabelle 8 Gesamtausgaben fiir die Energieeinsparmafinahmen, SV 1

Gesamtinvestitionen 1.353 EUR
Mdgliche Férdermittel 271 EUR
Gesamtausgaben fiir die EnergiesparmafSnahmen 1.353 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tiber die Nutzungsdauer von 15 Jahren gemittelten jéhrli-
chen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:

Tabelle 9 Einsparpotenzial, SV 1

mittlere jdhrl. Kosten Gesamtkosten
[EUR/Jahr] [EUR]

Kapitalkosten 101 1.515
Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kosten) 2.622 39.330
Summe 2.723 40.845
Brennstoffkosten ohne EnergiesparmafSnah- 2667 40.005
men

Einsparung -56 -840

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 15 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.022 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zustand 1.988 EUR/Jahr
Kalkulationszinssatz 1,50 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmafSnahmen 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im Ist-Zustand 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im sanierten Zustand 3,00 %
Interner Zinsfuf3 %
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4.3 SV 2: BELEUCHTUNGSTAUSCH

In dieser Sanierungsvariante werden die noch vorhandenen Leuchtstofflampen mit KVGs
oder Kompaktleuchtstofflampen durch effizientere LED-Beleuchtung ersetzt.

Durch die Umstellung der Beleuchtungstechnik kénnen der Bedarf an elektrischer Energie
und damit auch die CO2-Emissionen, welche durch die Beleuchtung verursacht werden, ge-
senkt werden.

Die Warmeentwicklung von LED-Lampen féllt z. B. im Vergleich zur alten Glihlampe deutlich
geringer aus. Glihlampen erzeugen aus der eingespeisten Energie nur etwa 5 % Licht, die
restlichen 95 % werden in Warme umgewandelt. Bei aktuellen LED-Lampen werden etwa
40 % der eingesetzten Energie in sichtbares Licht umgewandelt und nur 60 % in Warme. Aus
diesem Grund steigt der Warmebedarf des Gebaudes minimal an.

Beleuchtungssanierung (2.9)

Info Geférdert wird innerhalb der Kommunalrichtlinie in den investiven Férder-
schwerpunkten 2.9 "Hocheffiziente Innen- und Hallenbeleuchtung" der Einbau
hocheffizienter Beleuchtungstechnik einschliefilich der Steuer- und Regelungs-
technik bei der Sanierung bei Innen- und Hallenbeleuchtungsanlagen.

Férderanteil 25 %* bei Innen- und Hallenbeleuchtungen

Mindestzuwendung i. H. v. 5000 €

Férdersumme Finanzschwache Kommunen kénnen vorbehaltlich der beihilferechtlichen Zulds-
sigkeit eine um 5 % erhohte Forderquote erhalten.

Bei Mafsnahmen in Kindertagesstdtten, Schulen, Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe, Jugendwerkstdtten und Sportstdtten (inkl. Freibdder und
Schwimmhallen) ist eine um 5 % erhohte Forderquote maéglich.

Fristen Kommunalrichtlinie gilt von 01.01.2019 bis zum 31.12.2022.

* Die angegebene Forderquote wird fir Antrage, die im Zeitraum vom 01.08.2020 bis zum 31.12.2021 gestellt wer-
den um jeweils 10 % erhoht.

Uber das Férderprogramm der Kommunalrichtlinie kann ein Zuschuss von bis zu 700 € (unter
Berticksichtigung der Erhéhung der Férderquote) konnte beantragt werden.
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Energieeinsparung - Variante 2 -

Nach Umsetzung aller vorgeschlagenen MaBnahmen bleibt der Endenergiebedarf unveran-
dert. Den Einfluss auf die Warmeverluste (ber die einzelnen Bauteile und die Heizungsanlage
zeigt das folgende Diagramm.

Ist Saniert Ist Saniert Ist Saniert

Dach AuRenwand Fenster
1594 kWhia 2535 kWhia 1377 kWhia

Abbildung 13 Einfluss der Sanierungsmanahme auf die Wdrmeverluste [kWh/a], SV 2

Der derzeitige Endenergiebedarf von 25954 kWh/Jahr reduziert sich auf 25848 kWh/Jahr.
Es ergibt sich somit eine Einsparung von 107 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzverhalten und glei-
chen Klimabedingungen.

Die CO2-Emissionen werden um 653 kg CO2/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den
Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schiitzen.

Durch die Modernisierungsmaf3nahmen dieser Variante sinkt der Primarenergiebedarf des
Geb3udes auf 66 kWh/m? pro Jahr.

3 N
Gesamtbewertung Brennstoff-Einsparung: 0%
Primarenergiebedarf

Ist-Zustand: 70 kWhimPa
Saniert: 66 kWhimfa

GEG Neubau
5 i

|

e J
Abbildung 14 Gesamtbewertung Primdrenergiebedarf, SV 2
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Wirtschaftlichkeit der Energiesparmanahmen - Variante 2 -

Die vorgeschlagenen Mal3nahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Tabelle 10 Gesamtausgaben fiir die Energieeinsparmafsnahmen, SV 2

Gesamtinvestitionen 2.800 EUR
Mdgliche Férdermittel 700 EUR
Gesamtausgaben fiir die Energiesparmafnahmen 2.800 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tiber die Nutzungsdauer von 15 Jahren gemittelten jéhrli-
chen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:

Tabelle 11 Einsparpotenzial, SV 2

mittlere jdhrl. Kosten Gesamtkosten
[EUR/Jahr] [EUR]

Kapitalkosten 135 3.375
Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kosten) 2.776 69.400
Summe 2.911 72.775
Brennstoffkosten ohne EnergiesparmafSnah- 3175 79 375
men

Einsparung 264 6.600

Die Investition amortisiert sich nach 10 Jahren.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 15 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.022 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zustand 1.768 EUR/Jahr
Kalkulationszinssatz 1,50 %
Teuerungsrate Anlage bzw. Sanierungsmafnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flir Brennstoff im Ist-Zustand 3,50 %
Teuerungsrate flir Brennstoff im sanierten Zustand 1,50 %
Interner Zinsfuf3 11,41 %
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4.4 SV 3: GARAGENWANDDAMMUNG

Die Wandflachen der Fahrzeughalle zum beheizten Raum sollte entsprechend gedammt wer-
den. Dies kann mit einer Innenwanddammung in einer Starke von 6cm durchgefiihrt werden.
Es sollte dazu ein Dammstoff mit einer Warmeleitfahigkeit von 028 W/mK gewahlt werden.

Energieeinsparung - Variante 3 -

Nach Umsetzung der in dieser Variante vorgeschlagenen MafRnahmen reduziert sich der End-
energiebedarf |hres Gebaudes um 8 %.

Den Einfluss auf die Warmeverluste (iber die einzelnen Bauteile und die Heizungsanlage zeigt
das folgende Diagramm.

L

Ist Saniert : st Saniert Saniert
Aulenwand Fenster Keller Luftung Heizung
1594 < 1668 kWhia 2535 < 2652 kWh/a 1377 < 1441 KiWha 5803 > 3766 kWhia 14002 < 14034 KWh'a 8554 > 8046 KWhia

I i. ]
Ist Saniert ‘ Ist Saniert : o
Dach

Abbildung 15 Einfluss der Sanierungsmainahme auf die Wdrmeverluste [kWh/a], SV 3

Der derzeitige Endenergiebedarf von 25954 kWh/Jahr reduziert sich auf 23791 kWh/Jahr.
Es ergibt sich somit eine Einsparung von 2163 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzverhalten und
gleichen Klimabedingungen.

Die CO2-Emissionen werden um 477 kg CO2/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den
Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schiitzen.

Durch die ModernisierungsmaBnahmen dieser Variante sinkt der Primadrenergiebedarf des
Gebiudes auf 65 kWh/m? pro Jahr.

Gesamtbewertung Brennstoff-Einsparung: 8 %
Primérenergiebedarf

Ist-Zustand: 70 kWh/nva
Saniert: 65 kWhim’a

GEG Neubau
EH 40 55

Abbildung 16 Gesamtbewertung Primdrenergiebedarf, SV 3
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Wirtschaftlichkeit der Energiesparmanahmen - Variante 3 -

Die vorgeschlagenen Mal3nahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Tabelle 12 Gesamtausgaben fiir die Energieeinsparmafsnahmen, SV 3

Gesamtinvestitionen 2.977 EUR
Mdgliche Férdermittel 596 EUR
Gesamtausgaben fiir die EnergiesparmafSnahmen 2.977 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden (iber die Nutzungsdauer von 30 Jahren gemittelten jahrli-
chen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:

Tabelle 13 Einsparpotenzial, SV 3

mittlere jdhrl. Kosten Gesamtkosten
[EUR/Jahr] [EUR]

Kapitalkosten 124 3.720
Brennstoffkosten (3gf. inkl. sonstiger Kosten) 3.252 97.560
Summe 3.376 101.280
Brennstoffkosten ohne Energiesparmaf3nah- 3467 104.010
men

Einsparung 91 2.730

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.022 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zustand 1.897 EUR/Jahr
Kalkulationszinssatz 1,50 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmafSnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flir Brennstoff im Ist-Zustand 3,50 %
Teuerungsrate flir Brennstoff im sanierten Zustand 3,00 %
Interner Zinsfuf3 514 %
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4.5 SV 4: OBERSTE GESCHOSSDECKENDAMMUNG

Die oberste Geschossdecke wird entsprechend der Anforderungen des aktuellen Geb&u-
deenergiegesetzes (GEG 2020) geddammt. Hierfiir wird eine Zwischen- und Untersparrendam-
mung mit einer Stirke von 4 cm mit einem Lambda-Wert von 0,040 W/m’K eingebaut. Hier-
durch kann der gem. GEG geforderte U-Wert von 0,24 W/m?K eingehalten werden. Sofern
Fordermittel bei der KfW beantragt werden, ist bei einer Dachsanierung ein U-Wert von 0,14
W/m?K einzuhalten. Dies kénnte beispielsweise durch die Wahl eines Ddmmstoffes mit ei-
nem Lambda-Wert von 0,032 W/mK in Verbindung mit einer Dammstoffdicke von 12 cm er-
zielt werden.

BEG EM - Gebdudehiille Einzelmafshahmen

Info Geférdert werden Einzelmainahmen an Bestandsgebduden, die zur Erhé-
hung der Energieeffizienz des Gebdudes an der Gebdudehdille beitragen
(z. B. Tiiren, Fenster, Dimmung Auf3enwdnde o. Dach).

Forderquote 20%
Forderhéhe Mindestinvestition 2.000 € (Brutto)
Férderkreditbeitrag  Nichtwohngebdude: Max. 1.000 € pro m?> NGF (max. 15 Mio. €)

Uber das Férderprogramm der BEG kann ein Zuschuss von bis zu 2.929 € gewshrt werden!
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Energieeinsparung - Variante 4 -

Nach Umsetzung aller vorgeschlagenen MaBnahmen reduziert sich der Endenergiebedarf Ih-
res Gebdudes um 3 %. Den Einfluss auf die Warmeverluste tber die einzelnen Bauteile und
die Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.

st 2 Saniert
Aulenwand Fenster Keller Liiftung
1594 > 756 kWhia 2535 < 2574 KWhia 1377 < 1399 kWhia 5803 < 5693 KWhia 14002 < 14014 kWh/a 8554 > 8358 kWhia

Abbildung 17 Einfluss der Sanierungsma3nahme auf die Wdarmeverluste [kWh/a], SV 4

Ist Saniert Ist Saniert Saniert CI
Dach

Der derzeitige Endenergiebedarf von 25954 kWh/Jahr reduziert sich auf 25119 kWh/Jahr.
Es ergibt sich somit eine Einsparung von 835 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzverhalten und glei-
chen Klimabedingungen.

Die CO2-Emissionen werden um 184 kg CO2/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den
Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schiitzen.

Durch die ModernisierungsmaBnahmen dieser Variante sinkt der Primadrenergiebedarf des
Gebiudes auf 68 kWh/m? pro Jahr
-

.
Gesamtbewertung Brennstoff-Einsparung: 3%
Priméarenergiebedarf
Ist-Zustand: 70 kWh/m®a
Saniert: 68 kWhim?a

GEG Neubau
EH 40 5|5 |
e S
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Wirtschaftlichkeit der EnergiesparmaBnahmen - Variante 4 -

Die vorgeschlagenen Mal3nahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Tabelle 14 Gesamtausgaben fiir die Energieeinsparmafsnahmen, SV 4

Gesamtinvestitionen 14.644 EUR
Mdgliche Férdermittel 2.929 EUR
Gesamtausgaben fiir die EnergiesparmafSnahmen 14.644 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tiber die Nutzungsdauer von 30 Jahren gemittelten jahrli-
chen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:

Tabelle 15 Einsparpotenzial, SV 4

mittlere jdhrl. Kosten Gesamtkosten
[EUR/Jahr] [EUR]

Kapitalkosten 610 18.300
Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kosten) 3.384 101.520
Summe 3.994 119.820
Brennstoffkosten ohne Energiesparmaf3nah- 3467 104.010
men

Einsparung -527 -15.810

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.022 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zustand 1.974 EUR/Jahr
Kalkulationszinssatz 1,50 %
Teuerungsrate Anlage bzw. Sanierungsmafinahmen 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im Ist-Zustand 3,50 %
Teuerungsrate flir Brennstoff im sanierten Zustand 3,00 %

Interner Zinsfuf3

N
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4.6 SV 5: AURENWANDDAMMUNG

Die Wandflachen des Feuerwehrhauses Engelbrechtsche Wildnis werden entsprechend der
Anforderung des aktuellen Gebdudeenergiegesetz (GEG 2020) geddmmt. Der zurzeit gliltige
U-Wert fiir Wandflichen betrigt < 0,24 W/m?K. Um diesen U-Wert zu erreichen, wiirde eine
Dammung von 4 cm mit einem Lambda-Wert von 0,040 W/mK ausreichen. Hinsichtlich der
gesteckten Ziele der Bundesregierung sollte der geforderte U-Wert deutlich unterschritten
werden. In dieser SV wird daher ein um 30 % niedrigerer U-Wert in Héhe von 0,19 W/m?K
angesetzt. Dieser Wert wird durch eine Dammstoffstarke von 6 cm Lambda-Wert von

0,032 W/mK erreicht. Auf die warmebriickenfreie Einbindung der Fenster ist zu achten.

Die Wandflachen werden fiir das Anbringen der Warmedammung gesaubert und vorbereitet.
Die Dammschicht wird vollflachig angebracht und verdiibelt. Die Gestaltung der dueren
Schicht kann individuell z. B. durch Putz, eine Vorhangfassade oder Klinker erfolgen. Die un-
teren Wandflachenbereiche sollten bis zu einer Hohe von mindestens 2,00 m gegen Vandalis-
mus entsprechend geschiitzt werden. Die Umsetzbarkeit der MaBnahme sollte durch einen
Bauphysiker gepriift und begleitet werden.

BEG EM - Gebdudehiille Einzelmafinahmen

Info Geférdert werden Einzelmafsnahmen an Bestandsgebduden, die zur Erho-
hung der Energieeffizienz des Gebdudes an der Gebdudehiille beitragen
(z. B. Tiiren, Fenster, Ddmmung Aufsenwdnde o. Dach).

Forderquote 20%
Forderhéhe Mindestinvestition 2.000 € (Brutto)
Férderkreditbeitrag  Nichtwohngebdude: Max. 1.000 € pro m* NGF (max. 15 Mio. €)

Uber das Férderprogramm der BEG kann ein Zuschuss von bis zu 11.994 € gewshrt werden!
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Energieeinsparung - Variante 5 -

Nach Umsetzung aller vorgeschlagenen MaBnahmen reduziert sich der Endenergiebedarf Ih-
res Gebdudes um 2 %. Den Einfluss auf die Warmeverluste tber die einzelnen Bauteile und
die Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.

AuBenwand Fenster Keller Laftung He1z.ung
1504 < 1812 kWhia 2535 > 1898 kWhia 1377 < 1393 kWhia 5803 < 5868 kWhia 14002 < 14011 kWh'a 8554 > 8418 kWhia

Abbildung 18 Einfluss der Sanierungsmanahme auf die Wdrmeverluste [kWh/a], SV1

Der derzeitige Endenergiebedarf von 25954 kWh/Jahr reduziert sich auf 25344 kWh/Jahr.
Es ergibt sich somit eine Einsparung von 610 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzverhalten und glei-
chen Klimabedingungen.

Die CO2-Emissionen werden um 134 kg CO2/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den
Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schiitzen.

Durch die ModernisierungsmaBnahmen dieser Variante sinkt der Primadrenergiebedarf des
Gebiudes auf 69 kWh/m? pro Jahr.

a ~

Gesamtbewertung Brennstoff-Einsparung: 2%
Priméarenergiebedarf

Ist-Zustand: 70 kWhimPa
Saniert: 69 kWhimfa

GEG Neubau
5 i

|

b A

Abbildung 19 Gesamtbewertung Primdrenergiebedarf, SV 5
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Wirtschaftlichkeit der Energiesparmanahmen - Variante 5 -

Die vorgeschlagenen Mal3nahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Tabelle 16 Gesamtausgaben fiir die Energieeinsparmafnahmen, SV 5

Gesamtinvestitionen 59.972 EUR
Mdgliche Férdermittel 11.994 EUR
Gesamtausgaben fiir die EnergiesparmafSnahmen 59.972 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden (iber die Nutzungsdauer von 30 Jahren gemittelten jahrli-
chen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:

Tabelle 17 Einsparpotenzial, SV 5

mittlere jdhrl. Kosten Gesamtkosten
[EUR/Jahr] [EUR]

Kapitalkosten 2.497 74.910
Brennstoffkosten (3gf. inkl. sonstiger Kosten) 3-406 102.180
Summe 5.903 177.090
Brennstoffkosten ohne Energiesparmaf3nah- 3467 104.010
men

Einsparung -2.436 -73.080

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.022 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zustand 1.987 EUR/Jahr
Kalkulationszinssatz 1,50 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmafSnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flir Brennstoff im Ist-Zustand 3,50 %
Teuerungsrate flir Brennstoff im sanierten Zustand 3,00 %

Interner Zinsfuf3

N
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4.7 SV 6: FENSTER- UND TURENTAUSCH

Die vorhandenen Fenster sollten entsprechend der Anforderung des aktuellen Geb&udeener-
giegesetz (GEG 2020) ausgetauscht werden. Die Vorlage zur Erfiillung des GEG setzt einen
Wirmedurchgangskoeffizienten von 1,3 W/m?*K voraus. Fiir die Berechnung und damit fiir
die Férderfihigkeit der MaBnahme wird fiir die Fenster ein Uw-Wert von 0,90 W/m’K ge-
wahlt.

Jegliche AuRentiiren sowie Garagentore sollten ausgewechselt werden, um einen U-Wert
von 1,10 W/m?K zu erreichen.

Achtung: Um Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung zu vermeiden, ist darauf zu
achten, dass der U-Wert der einzelnen Fenster nicht besser ist als das jeweilige Mauerwerk.

BEG EM - Gebdudehiille Einzelmafshahmen

Info Geférdert werden Einzelmainahmen an Bestandsgebduden, die zur Erhé-
hung der Energieeffizienz des Gebdudes an der Gebdudehdille beitragen
(z. B. Tiiren, Fenster, Ddmmung Auf3enwdnde o. Dach).

Forderquote 20%
Forderhéhe Mindestinvestition 2.000 € (Brutto)
Férderkreditbeitrag  Nichtwohngebdude: Max. 1.000 € pro m?> NGF (max. 15 Mio. €)

Uber das Férderprogramm der BEG kann ein Zuschuss von bis zu 6.114 € gewshrt werden!
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Energieeinsparung - Variante 2 -

Nach Umsetzung aller vorgeschlagenen MaBnahmen reduziert sich der Endenergiebedarf Ih-
res Gebdudes um 4 %. Den Einfluss auf die Warmeverluste tber die einzelnen Bauteile und
die Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.

Ist - Saniert
Aufllenwand Fenster Keller Liftung
1504 < 1625 kWWhia 2535 > 2200 KWhia 1377 » 702 KNhva 5803 < 5915 kWhia 14002 < 14017 KWh'a 8554 > 8315 kWh/a

Ist Saniert Ist Saniert Saniert CI
Dach

Abbildung 20 Einfluss der Sanierungsmafsnahme auf die Wdrmeverluste [kWh/a], SV 2

Der derzeitige Endenergiebedarf von 25954 kWh/Jahr reduziert sich auf 24929 kWh/Jahr.
Es ergibt sich somit eine Einsparung von 1026 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzverhalten und
gleichen Klimabedingungen.

Die CO2-Emissionen werden um 226 kg CO2/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den
Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schitzen. Durch die Modernisierungsmanah-
men dieser Variante sinkt der Primarenergiebedarf des Gebiudes auf 68 kWh/m? pro Jahr

e N

Gesamtbewertung Brennstoff-Einsparung: 4 %
Primarenergiebedarf

Ist-Zustand: 70 kWh/mPa
Saniert: 68 kWhim?a

GEG Neubau
55

~ A
Abbildung 21 Gesamtbewertung Primdrenergiebedarf, SV 2
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Wirtschaftlichkeit der Energiesparmanahmen - Variante 2 -

Die vorgeschlagenen Mal3nahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Tabelle 18 Gesamtausgaben fiir die Energieeinsparmafsnahmen, SV 2

Gesamtinvestitionen 30.571 EUR
Mdgliche Férdermittel 6.114 EUR
Gesamtausgaben fiir die EnergiesparmafSnahmen 30.571 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tiber die Nutzungsdauer von 30 Jahren gemittelten jahrli-

chen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:

Tabelle 19 Einsparpotenzial, SV 2

mittlere jdhrl. Kosten Gesamtkosten
[EUR/Jahr] [EUR]

Kapitalkosten 1.273 38.190
Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kosten) 3.365 100.950
Summe 4.638 139.140
Brennstoffkosten ohne Energiesparmaf3nah- 3467 104.010
men

Einsparung -1.171 -35.130

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.022 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zustand 1.963 EUR/Jahr
Kalkulationszinssatz 1,50 %
Teuerungsrate Anlage bzw. Sanierungsmafinahmen 3,50 %
Teuerungsrate flir Brennstoff 3,50 %
Teuerungsrate flir Brennstoff im sanierten Zustand 3,00 %

Interner Zinsfuf3

N
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4.8 SV 6: WARMEPUMPE ALS GAS-HYBRIDANLAGE + PV

Der vorhandene Gas-Brennwertkessel aus den friihen 2000er Jahren kdnnte gegen eine Luft-
Wasser-Warmepumpe ausgetauscht werden. Effizient wird die Anlage mit einem Gas-Brenn-
wertgerat als Spitzenlastkessel sowie einer Warmepumpe zur Deckung der Grundlast. Nach
der Implementierung des neuen Warmeerzeugers wird die Heizlast der Feuerwehr entspre-
chend der DIN EN 12831 ermittelt. Entsprechend der errechneten Werte wird dann ein hyd-
raulischer Abgleich durchgefiihrt. Hierftir ist es evtl. erforderlich, alte 2K-Heizkdrperventile
gegen neue 1K-Ventile auszutauschen. Evtl. werden noch zusatzliche Strangregulierventile
eingebaut. Mittels der Heizkorper- und Strangregulierventile werden die ermittelten Volu-
menstréme einreguliert.

Diese MaBnahme umfasst folgende Leistungen:

»  Austausch des vorhandenen Warmeerzeugers gegen eine Warmepumpe

»  Ermittlung der Heizlast

»  Erneuerung bzw. Umstellung der Umwalzpumpen auf variable Druckdifferenz
»  Einbau von Strangregulierventilen

»  Austausch der Thermostatképfe und Ventile (1K - Temperaturregelung)

»  Einregulierung des Volumenstroms

BEG EM - Heizungsanlagen

Info Geférdert werden der Einbau von effizienten Wdrmeerzeugern, von Anla-
gen zur Heizungsunterstiitzung und der Anschluss an ein Gebdude- oder
Wirmenetz, das regenerative Energien fiir die Wdrmeerzeugung zu min-

destens 25 % einbindet.
Forderquote Wdrmepumpen 35%
Férderhéhe Mindestinvestition 2.000 € (Brutto)

Férderkreditbeitrag  Nichtwohngebdude: Max. 1.000 € pro m* NGF (max. 15 Mio. €)

Uber das Férderprogramm der BEG kann ein Zuschuss von bis zu 10.500 € gewahrt werden!

Der Stromverbrauch der Feuerwehr Engelbrechtsche Wildnis lag in den vergangenen drei
Jahren im Mittel bei ca. 7.085 kWh jihrlich. Mit dem Betrieb einer Photovoltaikanlage (PV-
Anlage) kann ein Teil des Strombedarfs klimaneutral selbst erzeugt werden.

Fir eine PV-Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurde im Rahmen der Gebdudesimulation das
Feuerwehrgeratehaus auf das PV-Dachflachenpotenzial untersucht. Aufgrund des Stromver-
brauchs wurde eine PV-Anlage mit einer Generatorgréf3e von ca. 11 kWp simuliert. Die PV-
Module werden mit einer Stid-West-Ausrichtung auf dem Dach der Feuerwehr angebracht.
Die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage hiangt im Wesentlichen vom Strombezugspreis, dem
Anteil der Eigenstromnutzung und der Hohe der Einspeisevergiitung ab. Fir die Wirtschaft-
lichkeitsberechnung konnte in der Simulation ein Eigenstromanteil von ca. 50 % berechnet.
Sollte der Anteil in der Realitat hoher ausfallen, verbessert sich das Ergebnis der Anlage ent-
sprechend.
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Voraussetzung ist, dass das Dach zusatzliche Dachlasten aufnehmen kann (Priifung durch
Statiker erforderlich). Es ist vorteilhaft, die PV-Module im Rahmen einer Dachsanierung auf
das Dach anzubringen.

Energieeinsparung - Variante 6 -

Nach Umsetzung aller vorgeschlagenen MaBnahmen reduziert sich der Endenergiebedarf |h-
res Gebaudes um 51 %. Den Einfluss auf die Warmeverluste tber die einzelnen Bauteile und
die Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.

L L

Ist Saniert Ist Saniert Ist Saniert Ist Saniert Ist Saniert Ist Saniert

Dach Auflenwand Fenster Keller Luftung Heizung
1594 Kiha 2535 kWhia 1377 KWihva 5803 kWha 14002 kWhia 8554 > -4952 kWhia

Abbildung 22 Einfluss der Sanierungsmanahme auf die Wdarmeverluste [kWh/a], SV 6

Der derzeitige Endenergiebedarf von 25954 kWh/Jahr reduziert sich auf 12666 kWh/Jahr.
Es ergibt sich somit eine Einsparung von 13288 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzverhalten und
gleichen Klimabedingungen.

Die CO2-Emissionen werden um 1285 kg CO2/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den
Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schitzen.

Durch die Modernisierungsmal3nahmen dieser Variante sinkt der Primarenergiebedarf des
Gebiudes auf 43 kWh/m? pro Jahr.

Gesamtbewertung Brennstoff-Einsparung: 51 %
Primarenergiebedarf

Ist-Zustand: 70 KWh/m?a
Saniert 43 kWhim'a

GEG Neutiau
EH 40 55

Abbildung 23 Gesamtbewertung Primdrenergiebedarf, SV 6
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Wirtschaftlichkeit der Energiesparma3nahmen - Variante 6 -

Die vorgeschlagenen Maf3nahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Tabelle 20 Gesamtausgaben fiir die Energieeinsparmafsnahmen, SV 6

Gesamtinvestitionen 30.000 EUR
Mdgliche Férdermittel 10.500 EUR
Gesamtausgaben fiir die EnergiesparmafSnahmen 30.000 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden liber die Nutzungsdauer von 25 Jahren gemittelten jahrli-
chen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:

Tabelle 21 Einsparpotenzial, SV 6

mittlere jdhrl. Kosten Gesamtkosten
[EUR/Jahr] [EUR]

Kapitalkosten 1.162 34.860
Brennstoffkosten (3gf. inkl. sonstiger Kosten) 2.643 79.290
Summe 3.805 114.150
Brennstoffkosten ohne Energiesparmaf3nah- 3.820 114.600
men

Einsparung 15 450

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.022 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zustand 2.104 EUR/Jahr
Kalkulationszinssatz 1,50 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmafSnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flir Brennstoff 3,50 %
Teuerungsrate flir Brennstoff im sanierten Zustand 1,50 %
Interner Zinsfuf3 1,06 %
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1 EINLEITUNG

Der vorliegende Energiebericht flir das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Grénland
in der Gemeinde Sommerland wurde im Rahmen des Foérderschwerpunktes 2.2 ,Energiema-
nagementsysteme" der Kommunalrichtlinie erstellt. Die Projekttragerschaft wird zum
01.01.2022 von der Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) gGmbH ibernommen. Bis dahin ist
der Projekttrager Julich (PtJ) fur die Betreuung der Férderantrage aus der Kommunalrichtlinie
zustandig, sodass im Folgenden die Bewertungskriterien des Forderschwerpunktes des PtJ
berlcksichtigt werden.

Fir Nichtwohngebaude wird das Anforderungsniveau der DIN V 18599 vorgegeben. Die Be-
rechnungsmethodik der Norm sieht fiir Nichtwohngebaude eine Zonierung vor. Mit der Zoni-
erung kénnen die Gebaude in unterschiedliche Nutzungszonen oder in ein Ein-Zonen-Modell
(vereinfachtes Modell) aufgeteilt werden. Im Rahmen der folgenden Gebiaudebewertung wird
das vereinfachte Modell verwendet. Mit der Zonierung der Gebaude werden pauschalisierte
Annahmen zum Nachweis der Einhaltung eines im Gebiudeenergiegesetz (GEG) festgeschrie-
benen Anforderungsniveaus fiir Gebaude zu Grunde gelegt.

Nach der Berechnungsmethodik der DIN V 18599 wird der Verbrauch einer bestimmten
Energiemenge von Strom und Warme ermittelt, die z. B. in einem Gebaude zur Beheizung, zur
Bereitstellung von Trinkwarmwasser oder zur Beleuchtung des Raums bendtigt wird. Diese
Energiemenge wird unter der Verwendung von standardisierten Randbedingungen rein rech-
nerisch ermittelt und als Energiebedarf gekennzeichnet. Beim Energiebedarf wird das Nutzer-
verhalten der Bewohner bzw. der Letztverbraucher nicht beriicksichtigt. Basierend auf dem
Energiebedarf der Liegenschaft werden die jeweiligen Sanierungsvarianten (SV) abgeleitet
und in diesem Gebaudebericht beschrieben.

Der Energieverbrauch hingegen wird tber die tatsachlichen Verbrauchsdaten von Strom und
Wirme eines Gebaudes ermittelt. Im Energieverbrauch sind auch die unterschiedlichen Ge-
wohnheiten der Letztverbraucher, die tatsachlichen Witterungsverhaltnisse am Standort des
Gebiudes und die zusatzlichen elektrischen Verbraucher (PC, Kiiche usw.) enthalten.

Aufgrund der Berechnungsmethodik nach DIN V 18599 sind Abweichungen vom Energiebe-
darf zum Energieverbrauch zu erwarten.! Die Energieverbriuche kénnen daher als Ver-
gleichsgrundlage fiir die Berechnung des Energiebedarfs nur teilweise herangezogen werden.
In den vorgeschlagenen Sanierungsvarianten wird lediglich die Hilfsenergie fiir die techni-
schen Anlagen (Heizung, Beleuchtung usw.) und die Raumwarme betrachtet, d. h., dass auch
bei einem Eigenstromverbrauch aus PV-Produktion nur der Anteil fiir die Hilfsenergie ener-
giewirtschaftlich betrachtet wird.

Insgesamt konnen die rechnerischen Energiebedarfe in den Sanierungsvarianten im Vergleich
zu den tatsachlichen Energieverbrauchen Schwankungsbreiten von bis zu 40% aufweisen.
Diese Abweichungen sollten bei der Bewertung der verschiedenen Sanierungsvarianten von
der Gemeinde bericksichtigt werden.

Dieser Beratungsbericht wurde nach bestem Wissen sowie anhand der verfligbaren Daten
erstellt. Die Durchfiihrung und der Erfolg einzelner MalBnahmen bleiben in der Verantwor-

1 Untersuchungsbericht: Energiebedarf versus Energieverbrauch - Fachhochschule Bielefeld, Institut fir
Bauphysik und Baukonstruktion. Stand 25.10.2019 (abgerufen am 24.08.2021)
https://www.hausundgrund.de/sites/default/files/downloads/fh-bielefelduntersuchungenergiebedarf-
versusenergieverbrauch12112019.pdf
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tung der Durchfiihrungsbeteiligten. Die Kostenangaben sind Schatzwerte, daher ist es emp-
fehlenswert, bei geplanten Investitionen immer mehrere Vergleichsangebote einzuholen. Zu-
dem sollten die Verfiigbarkeit und die Rahmenbedingungen fiir eine vorgeschlagene Forde-
rung rechtzeitig mit der Vergabestelle abgestimmt werden.

Die energetischen Berechnungen im vorliegenden Bericht wurden mit dem ,Energieberater
18599 3D" der Hottgenroth Software GmbH & Co. KG? durchgefiihrt. Sofern nicht anders
angegeben, wurden die enthaltenen Abbildungen der Berechnungssoftware entnommen.

2 https://www.hottgenroth.de
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2 ZUSAMMENFASSUNG

Nachfolgend werden die Einsparungen an Endenergie von Strom und Warme pro Sanierungs-

variante (SV) aufgefiihrt, die durch Modernisierungen am Geb&ude und der Anlagentechnik

generiert werden kénnen: Die Wirtschaftlichkeit wird aufgrund der Bericksichtigung des

Energieverbrauchs und nicht des Energiebedarfs in Kapitel 4.7 genauer beschrieben.
Endenergiebedarf Q; [kWhia]

-10% _ 3% +0% -56% ' -85%' : Ist—Zustand
‘ Var. 1 - AuBenwanddam-
mung
Var. 2 - Fenster- und Tiren-
tausch

Var. 3 - Obere Geschossde-
cken-dammung

Var. 4 - LED-Beleuchtung
Var.5 - Warmepumpe + PV-

34500 31.000 32.800 33500 34500 15.000 12.200 Anlage
Ist Var.1 Var.2 Var.3 Var.4 Vars Var6 Var. 6 - MalRnahmenkombi-

Abbildung 1 Endenergiebedarf Qe [kWh/a] nation 1

Brennstoff- und Betriebskosten [EUR/a]

Ist-Zustand

Var. 1 - AuBenwanddam-
mung

Var. 2 - Fenster- und Tiren-
tausch

Var. 3 - Obere Geschossde-
cken-dammung

Var. 4 - LED-Beleuchtung
Var.5 - Warmepumpe + PV-
Anlage

3.320 3.030 3.180 3.240 3.270 2.760 2.290 .
Ist Var.1 Var.2 Var.3 Var.d4 Var5 Var.6 Var. 6 - Malnahmenkombi-
nation 1

Abbildung 2 Energiekosten [€/a]
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Wie in der Einleitung dieses Berichtes umrissen wird, sollen die geplanten Mal3nahmen einen
wirksamen Klimaschutzeffekt erreichen. Kennzeichen hierfiir sind die Einsparungen an CO2-
AusstoB8 und Priméarenergie.

Mafnahmen wirken sich dann besonders positiv aus, wenn moglichst viele fossile Energietra-
ger eingespart werden. Dies fuhrt zu einem geringen Primarenergiebedarf und gleichzeitig zu
einem geringen CO2-Ausstol3. Neben der CO2-Einsparung wird die Umwelt durch weniger
NOy, SO2 und Staub belastet.

In den folgenden Diagrammen werden die Klimaschutzaspekte der einzelnen Varianten an-
hand der Einsparung an Primarenergie und CO2-Emissionen nach Umsetzung der Mal3nah-
men dargestellt.

Primérenergiebedarf Q, [kWh/a]
-5% -3% 1% 5% 59%  |st-Zustand

= ]

Var. 1 - AuBenwanddam-
mung

Var. 2 - Fenster- und Ti-
rentausch

Var. 3 - Obere Geschoss-
decken-déammung

Var. 4 - LED-Beleuchtung
Var.5 - Warmepumpe +
PV-Anlage

Var. 6 - MaBnahmenkom-

36.800 33.300 35.100 35.800 36.600 20.300 15.200 ; .
Ist Var1 Var.2 Var3 Var.4 Vars Var.6 bination 1

Abbildung 4 Primdrenergiebedarf Qp [kWh/a]
CO,-Emissionen [kgla] Ist-Zustand

5% . 1% -10% it A Var. 1 - AuBenwanddam-
- I ' I mung
Var. 2 - Fenster- und Ti-
rentausch
Var. 3 - Obere Geschoss-
decken-déammung
Var. 4 - LED-Beleuchtung
Var.5 - Warmepumpe +
PV-Anlage
Var. 6 - MaBnahmenkom-
bination 1

9.350 8.480 8.920 9.110 9.270 8.400 6.830
Ist Var.1 Var.2 Var.3 Var 4 Var.5 Var.6

Abbildung 3 CO2-Emissionen [kWh/a]
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Unter der Beriicksichtigung der Zuschiisse der verschiedenen Férderprogramme verbessert
sich die Amortisationszeit jeder vorgeschlagenen Sanierungsvariante.

Die vorgeschlagenen Sanierungsvarianten kénnen mit der nachfolgenden Reihenfolge geplant
und umgesetzt werden.

Tabelle 1 Gesamtiibersicht Sanierungsvarianten inkl. Férderung

Reihenfolge der Sanie- CO:2-Ein- Investitions-  Zuschiisse aus Férder-  Amortisa-
rungsvarianten sparung ausgaben programmen (Stand: tionszeit

[kg/a] (brutto) inkl.  August 2021) [Jahre]

20 % NK [€]

Schritt 1: Oberste Ge- 240 5.421°€ 1.084°€ 20 % BAFA - 11
schossdeckenddmmung BEG EM
Schritt 3: Beleuchtungs- 80 2.800°€ 980°€ - 35 % PtJ - Be- 12
tausch leuchtungssanierung (2.9)
Schritt 4: Fenster- und 430 31.676°€ 6.335°€ 20 % BAFA - 25
Tiirentausch BEG EM
Schritt 5: AufSenwand- 870 41.385°€ 8.277°€ 20 % BAFA - 27
ddmmung BEG EM
Schritt 6: Wédrmepumpe + 950 33.852°€ 6.962°€ 35°% auf die 20
PV-Anlage Widrmepumpe
Summe 6.180 115.134%°€  23.638°€ mit 20,5 %

mittlere Férderquote

Wichtiger Hinweis zu den Informationen (iber anwendbare Zuschiisse

Sind Zuschisse fur die Umsetzung einer MalBnahme erhaltlich, sind diese bei der Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung der Sanierungsvarianten zu ber(icksichtigen. Ob die Gemeinde die For-
derbedingungen erflillen kann, ist von der Gemeinde eigenstandig zu prifen. Die Aktualitat
der Forderkonditionen ist vor der Umsetzung von MalBnahmen ebenfalls zu priifen. Férder-
maBnahmen sind i. d. R. vor Durchfiihrung der SanierungsmaBnahme zu beantragen.

Fir die Aufzahlung der genannten Forderkonditionen und der H6he der Zuschiisse bestehen
keine Anspriiche auf Vollstandigkeit.

3 Der hydraulische Abgleich wird gemeinsam mit der Installation der Warmepumpe durchge-
fuhrt, dadurch entsteht eine Kostenabweichung
10
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3 AUSGANGSSITUATION
3.1 BESCHREIBUNG DES GEBAUDES

Bei dem Gebdude handelt es sich um ein Feuerwehrgeratehaus mit Schulungsraum. Der vor-
dere Teil wurde in den 1950er Jahren gebaut und 1991 erweitert. Der Anbau umfasst eine
Fahrzeughalle, eine Teekiiche und einen Schulungsraum. (vgl. Abbildung 5)

Abbildung 5 Lageplan mit dem zu bewertenden Gebdude (rot umrahmt)

(Quelle: Landesamt fiir Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein © GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG),
(https://danord.gdi-sh.de), abgerufen am 09.11.2021)

Das Gebaude ist in Massivbauweise erstellt und mit einem Satteldach versehen. (vgl. Abbil-
dung 6).

Abbildung é 3D Ansicht des untersuchten Gebdudes

Das AuBenmauerwerk besteht aus 24 cm Porenbeton mit einer 4,5 cm dicken Luftschicht und
11,5 cm rotem Verblendmauerwerk. Samtliche Innenwande sind aus 11,5 bis 24 cm starken
Kalksandsteinmauerwerk. Als Dachstuhl wurden Pfetten aus Nadelholz eingebaut. Die Dach-
eindeckung erfolgte mit Faserzementplatten. Die oberste Geschossdecke besteht aus einer
mit Dielen belegten Holzbalkenlage. Als Warmedammung wurde eine 14 cm dicke Glaswoll-
dammeschicht zwischen den Balken eingebaut. Als Abschluss dienen 12 mm dicke Feuer-
schutzplatten.

Das Gebaude verfligt Gber Kunststofffenster mit Isolierglas.

11
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Alle Wande sind verputzt und mit einem Anstrich versehen. Im Sanitar- und Duschbereich
sind die Wande mit Wandfliesen, zum Teil raumhoch, versehen.

Name/Bezeichnung Feuerwehr Grénland
Gebdudetyp Nichtwohngebdude
Straf3e, Hausnr. Grénldnder Chaussee
PLZ, Ort 25358 Horst
Baujahr 1940, 1991
Beheiztes Gebdudevolumen V 834 m?®
Energiebezugsfldche Aesr 249 m*

Thermische Hiillfldche 301 m?

Mittlere Geschosshéhe ca. 3,0m

Anmerkung: Flachen- und Volumenangaben beziehen sich lediglich auf die thermisch konditionierte Zone.
Ist-Zustand entsprechend den Angaben und Planunterlagen des Amt Horst Herzhorn

12
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3.2 FOTODOKUMENTATION (GEBAUDEBEHEHUNG VOM 06.10.2021).

Abbildung 7 Blickrichtung Siiden ~ Abbildung 8 Blickrichtung Nord-

Osten Abbildung 9 Blickrichtung Siiden,

Tor zur Fahrzeughalle

Abbildung 11 Fahrzughalle, | Abbildung 12 Fenster, WC
Abbildung 10 Eingangsbereich faang anrzugnatie, fnnen fidung enster

(Altbau)

Abbildung 13 Beleuchtung mit Abbildung 14 Fliissiggastank Abbildung 15 Elektroverteilung
LED Réhren im Aufenthaltsraum

13
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3.3 WARMETECHNISCHE EINSTUFUNG DER GEBAUDEHULLE

Die nachfolgende Tabelle zeigt die bautechnischen Charakteristika des Gebaudes. Ein wichti-
ger Indikator fir die energetische Qualitat der einzelnen Bauteile ist ihr jeweiliger Warme-
durchgangskoeffizient (U-Wert). Er gibt an, wie viel Warme (in Watt [W]) bei einem Grad
Temperaturunterschied (in Kelvin [K]) durch einen Quadratmeter [m?] Bauteilfliche flie3t. Das
bedeutet, je geringer der U-Wert ist, desto weniger Warme entweicht durch das Bauteil und
desto besser sind seine Dammeigenschaften. Umgekehrt sind die warmetechnischen Eigen-
schaften eines Bauteils schlechter je hoher der U-Wert ist. Der zulassige U-Wert in der Ta-
belle 2 beschreibt den Wert, der nach dem aktuellen Gebaudeenergiegesetz (GEG) maximal
bei Sanierung oder Neubau zul3ssig ist.

Dies bedeutet beispielsweise, dass nach einer Sanierung der Aul3enwand der zulassige U-
Wert des Bauteils in Hohe von 0,24 W/(m?K) nicht tiberschritten werden darf.

Die Flachen der AuBenbauteile wurden anhand der vorhandenen Plane ermittelt. Dariiber
hinaus basieren die U-Werte auf der Vor-Ort-Aufnahme sowie getroffenen Annahmen von
vorhandenen Informationen bzw. Angaben zu den Bauteilen. Alle in den Unterlagen nicht auf-
gefiihrten Konstruktionen (Schichtaufbauten) wurden mittels Literaturangabe® und / oder
nach eigenen Erfahrungswerten angenommen.

3.3.1 Bauteilliste mit zul. U-Werten nach GEG 2020 und KfW-Férderung

Die Tabelle listet die Bauteile des Gebaudes mit den relevanten U-Werten auf. Fiir die ener-
getische Bewertung der Konstruktionen sind zum Vergleich die zuldssigen Hochstwerte nach
dem Gebiudeenergiegesetz (GEG 2020) mit angegeben®. Die griin markierten Zeilen erfiillen
bereits die Anforderungen des aktuellen GEG. Die rot markierten Zeilen entsprechen nicht
den aktuellen Anforderungen der GEG.

4,U-Werte alter Bauteile®, der von der Deutschen Energie Agentur (Dena) herausgegebenen Typologie
5 Die zuldssigen U-Werte beziehen sich gemi3 GEG Anlage 3 auf die Begrenzung des Wirmedurch-
gangs beim erstmaligen Einbau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen. Bei Fensterbauteilen handelt es
sich um den gemittelten Uw-Wert fir Rahmen und Verglasung (Erlduterung siehe Glossar)
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Tabelle 2 Gebdudekennwerte

Bauteil U-Wert [W/(m?K)]
Ist-Zustand GEG¢ KfW-Férderung’
Bodenplatte 0,60 0,30 0,25
Bauteilgruppe: Decken nach unten gegen Erdreich
AuBenwand (Altbau) 0,90 0,24 0,20
Bauteilgruppe: Aufsenwdnde
Auf3enwand (Anbau) 0,60 0,24 0,20
Bauteilgruppe: Aufdenwdnde
Oberste Geschossdecke 0,30 0,24 0,14
Bauteilgruppe: Dachfldchen
Fenster 3,00 1,30 0,95
Bauteilgruppe: Fenster
AufSentiir 3,50 1,80 1,30

Bauteilgruppe: AufSentiiren

3.4.1 Heizungsanlage

In dem betrachteten Gebaude gibt es einen Gas-Brennwertkessel, welcher das Gebiude mit
Warme versorgt. Der Kessel ist neu eingebaut worden. Die Heizkreispumpen sind leistungs-
geregelt. Ein hydraulischer Abgleich des gesamten Gemeindezentrums wurde durchgefiihrt.

Erzeugung - Brennwert-Kessel 2020
Energietrdger: Fliissiggas
Verteilung - Verteilung 1 (Verteilung 1)
hydraulischer Abgleich
Leitungen geddmmt
Umwiilzpumpe geregelt
Ubergabe Ubergabe an Zone Sonstige Aufenthaltsrdume' mit 100 %
Ubergabekomponente: 'Heizkérper (freie Heizfldchen)'

Regelung: 'P-Regler’

¢ Die Mindestanforderungen an U-Werte nach dem Bauteilverfahren der GEG 2020 gelten nicht, wenn
der Primarenergiebedarf des gesamten Gebaudes den Hoéchstwert fiir einen entsprechenden Neubau
um nicht mehr als 40 % Uberschreitet.

7 Die Mindestanforderungen an U-Werte fiir KFW-Férderung gelten nicht fiir die Férderung von KfW-
Effizienzhdusern. Die Anforderungen Stand Juli 2015 kénnen jederzeit aktualisiert werden.
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3.4.2 Warmwasserbereitung

Die Waschbecken in den Sanitarraumen und Klassen des Schulgebaudes verfligen Giberwie-
gend nur Uber einen Kaltwasser-Anschluss. In einem Gruppenraum erfolgt die Warmwasser-
bereitung Uiber ein dezentral angeordnetes, elektrisches 5,0 |-Untertischgerat. Eine detaillierte
Betrachtung der Warmwasserbereitung wurde daher nicht vorgenommen.

3.4.3 Beleuchtung

Im betrachteten Gebiude befinden sich diverse Leuchtentypen. Uberwiegend kommen je-
doch Leuchtstoffréhren mit einer Leistung Prampe bis zu 58 W (T5 und T8) und konventionel-
len Vorschaltgerdten [KVG] vor. Diese finden sich sowohl im Abstellraum und den Sanitarrau-
men als auch im Schulungsraum, der Teekiiche, der Fahrzeughalle und auf den Fluren wieder.
Im Aufenthaltsraum wurden LED-Retrofit leuchten eingebaut. Eine Prasenzerfassung ist vor-
handen.

Die Ermittlung der elektr. Leistung wurde iber das Tabellenverfahren nach DIN V 18599-Teil
4 bestimmt.

Mit Ermittlung der elektrischen Leistung und der jahrlichen Nutzungsdauer der bestehenden
Beleuchtungsanlage wird der jahrliche Energieeinsatz pro Gebaude bzw. Beleuchtungszone
bestimmt

3.4.4 Luftungstechnik

Eine Luftung findet zum einen kontrolliert, zum anderen auch unkontrolliert statt. Unkontrol-
lierte Liftungswarmeverluste erfolgen im Wesentlichen liber Fenster- und Tirfugen. Aber
auch Mauerwerksfugen, Maueranschliisse, Trockenbaufugen etc. kdnnen zu hohen Liftungs-
warmeverlusten fihren.

Ein Mindestluftwechsel ist hygienisch und bauphysikalisch notwendig. Ebenfalls missen CO2
und Feuchtigkeit, die beim Prozess des Ausatmens entstehen, abgefiihrt werden. Eine Lif-
tung ist auch nétig, um Schimmelbildung durch erhéhte Feuchtigkeit vorzubeugen und ver-
mehrt austretende Schadstoffe aus modernen Baustoffen, Kunststoffen oder Belagen zu ent-
fernen.

Die Be- und Entliiftung in dem betrachteten Gebaude erfolgt tiber die vorhandenen Fenster
und Tdren.

3.5 TATSACHLICHER VERBRAUCH UND EMISSIONEN

3.5.1 Energieverbrauche der Liegenschaft

Die Energieverbrauche (Warme, Strom) einschlieRlich Wasserverbrauch der Liegenschaft be-
inhalten alle auf der Liegenschaft befindlichen Gebaude, soweit deren Medienverbrauche
nicht separat gezahlt bzw. ermittelt werden.

Die durchgefiihrten ingenieurtechnischen Berechnungen bilden die Verbrauche des behan-
delten Gebaudes annahernd ab, sodass hieraus die in den nachfolgenden Kapiteln erlauterten
SanierungsmalBnahmen abgeleitet werden kénnen.
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Der Energieverbrauch wird entscheidend durch das Nutzerverhalten bestimmt. Die wesentli-
chen Einflussfaktoren dabei sind:

» die standortspezifischen Witterungsverhéltnisse (Luftungsverhalten und Raumlufttempe-
raturen)

» die tagliche Betriebsdauer der elektrischen Verbraucher

> die tagliche Betriebsdauer der Heizung

> interne Warmequellen (Licht, Elektrogerate, Personenanzahl, ...)
> der Warm- und Kaltwasserverbrauch

Die jahrlichen klimatischen Bedingungen an einem Standort beeinflussen den Warmever-
brauch eines Gebaudes. Um die Beurteilung und die Vergleichbarkeit der verschiedenen War-
meverbrauche mit nutzungsgleichen Gebiauden zu ermdglichen, werden die gebaudespezifi-
schen Warmeverbrauche mit einem Klimafaktor korrigiert. Hierdurch werden die jahrlichen
gebaudespezifischen Verbrauchswerte von Warme auf ein durchschnittliches Klima hochge-
rechnet.

In der nachfolgenden Tabelle 3 bzw. der Abbildung 16 werden die tatsachlichen Verbrauchs-
daten von Strom und Gas (witterungsbereinigt) und Wasser der Jahre 2019 und 2020 fir die
gesamte Liegenschaft dargestellt. Die Verbrauchswerte wurden als Vergleichsgrundlage fir
die Energiebedarfsberechnung herangezogen.

Tabelle 3 Energieverbrauch der Liegenschaft nach Energieart

Jahr Heizung Klima-fak- witterun- Strom  Gesamtener- Was-
(Fliissiggas) tor geberei- gieverbrauch ser
nigter War-
mever-
brauch
[kWh/a] [ [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [m®/a]
2019 11.971 1,10 13.168 1.513 14.681 3
2020 10.333 1,13 11.676 1.458 13.134 3
Mittelwert: 11.152 12.422 1.486 13.908 3

Energieverbrauchsentwicklung

16.000 14.681
14.000 S 13.134
[ —
12.000 13.168 —8 11.676
10.000
£ 8.000
N
= 6.000
- 4
4.000
2.000 & & 1.45%8
0 1.513
2019 2020

Jahr
=== Gesamtenergieverbrauch  =e==S5trom =—s=witterungebereinigter Warmeverbrauch

Abbildung 16 Grafische Entwicklung des Energieverbrauchs der Liegenschaft
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3.5.2 Verbrauchskennwerte

Das Verfahren des Verbrauchskennwertvergleiches erméglicht es, die spezifischen Ver-
brauchsdaten der Objekte mit Werten dhnlicher Referenzgebaude zu vergleichen. Dadurch
kénnen Einspar- und Sanierungspotenziale identifiziert werden. EnergieeffizienzmalRnahmen
sind besonders dann sinnvoll und wirtschaftlich, wenn die eigenen Energieverbrauchskenn-

werte deutlich Gber den Grenzwerten liegen.

Fur die Liegenschaften der Gemeinde wurde der Mittelwert aus den Strom- bzw. Gas- (witte-
rungsbereinigt) und Wasserverbrauchsdaten der Jahre 2019 und 2020 gebildet und durch die
Netto-Grundfliche von 249 m? dividiert. Die so ermittelten Energieverbrauchskennwerte fiir
Strom, Warme und Wasser werden nachfolgend abgebildet.®

Tabelle 4 Energieverbrauchskennwerte

Feuerwehren Energieverbrauchskennwerte
in [kWh/m?ncra] bzw. [dm®/m?nera]

Energietrager Zielwert Ist-Kennwert Grenzwert
Strom 5 6 19
Warme 58 50 124
Wasser 34 12 230

Anmerkung: Kennwerte auf Basis der realen Verbrauchs- und Flaichenangaben bezogen auf die Liegenschaft / Ge-
baude des Amt Horst-Herzhorn
Als Orientierung zur Einstufung von Verbrauchswerten in den verschiedenen Medienberei-

chen (Strom, Warme, Wasser) werden zunachst statistische Erhebungen tber Energiever-
brauche und Energiekosten herangezogen. Nachfolgende Grafik stellt die Bildung der Ener-
gieverbrauchskennwerte fiir Strom, Warme und Wasser dar.

Energieverbrauchskennwerte
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Abbildung 17 Energieverbrauchskennwerte

8 Ziel- und Grenzwerte sind ermittelte Kennwerte der ages Gesellschaft fiir Energieplanung und System-

analyse mbH, Minster (Werte von 2005)
Zielwert: Unterer Quartilsmittelwert (arithmetisches Mittel der unteren 25 % aller Verbrauchsdaten (Ge-

bauden mit niedrigstem Energieverbrauch)
Grenzwert: Arithmetisches Mittel (Summe aller Einzelwerte geteilt durch die Summe aller Flachen)
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3.5.3 CO2-Emissionen

Die CO2-Emissionen wurden Uber die gemittelten Energieverbrauche der Jahre 2019 und
2020 und den CO2-Emissionsfaktoren aus GEMIS? (Stand: 12.2020) bestimmt.

Tabelle 5 CO2-Emissionen

Energietra- CO2-Emissionsfak-tor Energieverbrauch CO2-Emissionen
_ger[-] [kg/kWh] [kWh/a] [kg/a]
Flissiggas 0,27
9.447 2.551
Strom 0,427
1.486 634
Summe -
10.933 3.185

3.5.4 Energiekosten

Fir die Wirtschaftlichkeitsberechnungen in den Sanierungsvarianten wurden gemaf den An-
gaben des Amt Horst-Herzhorn die nachfolgenden (brutto) Energiemischpreise (Zusammen-
setzung aus Grund- und Verbrauchspreis) je Energietréger angesetzt.

Tabelle 6 Bezugskosten nach Energietrdger

Bezeichnung Preis [€/kWh]

Fliissiggas (inkl. CO2-Steuer) 0,056*
Strom-Mix 0,27
Strom-Mix (Wdrmepumpentarif) 0,22

Anmerkung: Alle Kostenangaben sind Brutto-Angaben und beruhen auf Angaben des Amt Horst-Herzhorn.

*Fir die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen wurde der tatsachliche Erdgaspreis um die CO2-
Steuer fiir 2021 erhoht. Die tatsachlichen durchschnittlichen Erdgaspreise der letzten drei
Jahre liegen bei rund 4 Cent/kWh (ohne CO2-Steuer).

3.5.5 Preissteigerung durch CO2-Steuer

Die CO2-Steuer soll den Umstieg von fossilen Kraft- und Brennstoffen hin zu erneuerbaren
Technologien fordern. Die sogenannte CO2-Steuer verteuert Benzin, Diesel, Heizol und Erd-
gas dabei so, dass sich die Kosten in Zukunft starker am tatsachlichen CO2-Gehalt ausrichten.
Sie soll die Bevolkerung zu einem bewussteren Umgang mit fossilen Energietragern bewegen
und Anreize schaffen, um auf moderne und klimafreundliche Technologien umzuristen.

Mit dem Klimapaket hat die Bundesregierung inzwischen beschlossen, wie sich die CO2-
Preise in Zukunft verandern. So kostet eine Tonne des klimaschadlichen Gases im Jahr 2021
25 Euro. In den folgenden Jahren steigen die Abgaben dann schrittweise, bis diese 2025 ei-
nen Wert von 55 Euro pro Tonne erreichen. Ab 2026 steigen die Preise (in Abhdngigkeit der
jahrlichen CO2-Emissionen) voraussichtlich weiter an.

? Globales Emissions-Modell Integrierter Systeme - Das Globale Emissions—MoquI integrierter Systeme ist ein frei
verflugbares Computermodell mit integrierter Datenbank zur Lebensweg- und Okobilanzierung und Stoffstromana-
lyse sowie den CO,-FuBabdruck fiir Energie-, Stoff- und Verkehrssysteme
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Die nachfolgende Abbildung zeigt einen prognostizierten Anstieg der Energiekosten verschie-
dener Energietrager um bis zu 20 % bis 2030. Die Stromkosten fiir Verbraucher sinken laut
der vom Bundesministerium flr Wirtschaft und Technologie (jetzt Bundesministerium fiir
Wirtschaft und Energie) in Auftrag gegebenen Studie zur ,Entwicklung der Energiemarkte -
Energiereferenzprognose" ab ca. 2025.

Energiepreisentwicklung fiir Haushalte
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Abbildung 18 Prognostizierte Preissteigerung verschiedener Energietrdger
(In Anlehnung an: BMWi 2013, Prognos/EWI/GWS 2014)

Basierend auf der zukiinftigen Preisentwicklung der fossilen Energietrager wurden folgende
Preissteigerungen in den Sanierungsvarianten hinterlegt:

»  kalkulatorischer Zinssatz 1,50 %
> jahrliche Preissteigerung - hier Inflation 2,00 %
»  jahrliche Preissteigerung Erdgas 3,50 %
»  jahrliche Preissteigerung Pellets 1,50 %
»  jahrliche Preissteigerung Strom 2,50 %

3.6 PREISERMITTLUNG FUR DIE SANIERUNGSKOSTEN

Fir die Ermittlung der Sanierungskosten wurden zum einen die Richtpreise der Hersteller und
zum anderen die Preise aus Referenzprojekten hinterlegt. Demnach sollte die Stadt vor Pro-
jektbeginn mehrere Vergleichsangebote einholen. Zudem sollte die Gemeinde mit der Verga-
bestelle die Verfligbarkeit und die Rahmenbedingungen fiir eine vorgeschlagene Férderung
rechtzeitig abstimmen.

Die Kosten fiir Nebenleistungen (wie z. B. Planungsleistungen) wurden pauschal mit 20 % be-
aufschlagt und sind in den Investitionskosten der Sanierungsvarianten enthalten. In den In-
vestitionskosten sind auch die Kosten flir Nebenarbeiten enthalten.
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4 SANIERUNGSVARIANTEN
4.1 UBERSICHT SANIERUNGSVARIANTEN

Die Sanierungsvarianten wurden unter dem Fokus der Okologie und Okonomie entwickelt.
Bei den einzelnen Sanierungsvarianten werden die Potentiale zur Energiekosteneinsparung,
Energieverbrauchs- und Emissionsreduzierung in einer Tabelle separat dargelegt. In allen Sa-
nierungsvarianten wird versucht, eine moglichst hohe und wirtschaftlich vertretbare Energie-
einsparung zu erzielen. Bei Bauteilen wird der im zurzeit giiltigen Gebaudeenergiegesetz
(GEG 2020) maximal zulassige U-Wert minus 30 % berlicksichtigt.

Folgende Sanierungsvarianten (SV) und MaBnahmenkombinationen (MK) wurden betrachtet:

Empfohlene Sanierungsvarianten:

Var.1 - SV 1: AuBenwanddammung

Var.2 - SV 2: Fenster- und Tirentausch

Var.3 - SV 3: Oberste Geschossdeckendammung
Var.4 - SV 4: Beleuchtungstausch

Var.5 - SV 5: Hydraulischer Abgleich

Var.6 - SV 6: Warmepumpe + PV-Anlage

Var.7 - MK1: MaBnahmenkombination SV1 bis SVé
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4.2 SV 1: AUSSENWANDDAMMUNG

Die Wandflachen des Gebaudes werden entsprechend der Anforderung des aktuellen Gebau-
deenergiegesetz (GEG 2020) gedammt. Der zurzeit gliltige U-Wert fur Wandflachen betragt <
0,24 W/m?K. Um diesen U-Wert zu erreichen, wiirde eine Dammung von 10 cm mit einem
Lambda-Wert von 0,040 W/mK ausreichen. Hinsichtlich der gesteckten Ziele der Bundesre-
gierung sollte der geforderte U-Wert deutlich unterschritten werden.

In dieser SV wird daher ein um 30 % niedrigerer U-Wert in Héhe von 0,18 W/m?K angesetzt.
Dieser Wert wird durch eine Dammstoffstarke von 12cm mit einem Lambda-Wert von
0,032 W/mK erreicht. Auf die warmebriickenfreie Einbindung der Fenster ist zu achten.

Die Wandflachen werden fir das Anbringen der Warmedammung gesaubert und vorbereitet.
Die Dammschicht wird vollflachig angebracht und verdiibelt. Die Gestaltung der duBeren
Schicht kann individuell z. B. durch Putz, eine Vorhangfassade oder Klinker erfolgen. Die un-
teren Wandflachenbereiche sollten bis zu einer H6he von mindestens 2,00 m gegen Vandalis-
mus entsprechend geschiitzt werden. Die Umsetzbarkeit der MalZnahme sollte durch einen
Bauphysiker gepriift und begleitet werden.

BEG EM - Gebdudehiille Einzelmaf3snahmen

Info Gefordert werden Einzelmafsnahmen an Bestandsgebduden, die zur Erhé-
hung der Energieeffizienz des Gebdudes an der Gebdudehdille beitragen
(z. B. Tuiren, Fenster, Ddmmung Aufsenwdnde o. Dach).

Férderquote 20%
Férderhéhe Mindestinvestition 2.000 € (Brutto)
Férderkreditbeitrag  Nichtwohngebdude: Max. 1.000 € pro m> NGF (max. 15 Mio. €)

Uber das Forderprogramm der BEG kann ein Zuschuss von bis zu 8.277 € gewahrt werden!
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Energieeinsparung - Variante 1 -

Nach Umsetzung aller vorgeschlagenen MalRnahmen reduziert sich der Endenergiebedarf Ih-
res Gebaudes um 10 %. Den Einfluss auf die Warmeverluste Uiber die einzelnen Bauteile und
die Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.

mulmiN

=t Sarert Iat Sanart lat Sanlen Bt Saniert

Dach Aulenwand Fenster Keller
1758 < 1851 KiWhia AEEZ = 2Add kW' hin 0 < TIET WWhia 96T = 31208 KWhia 14453 = 14482 kW h'a 12045 = 170687 KWVha

Abbildung 19 Einfluss der SanierungsmafSnahme auf die Wdrmeverluste [kWh/a], SV 1

Der derzeitige Endenergiebedarf von 34.468 kWh/Jahr reduziert sich auf 30.971 kWh/Jahr.
Es ergibt sich somit eine Einsparung von 3.497 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzerverhalten und
gleichen Klimabedingungen.

Die CO2-Emissionen werden um 872 kg CO2/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den
Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schiitzen.

Durch die Modernisierungsmafl3nahmen sinkt der Primarenergiebedarf Ihres Gebaudes auf
134 kWh/m? pro Jahr. Der Primirenergiebedarf beriicksichtigt auch die vorgelagerte Pro-
zesskette fiir die Gewinnung, die Umwandlung und den Transport der eingesetzten Energie-
trager. Es ergibt sich die folgende Bewertung fiir das modernisierte Gebdude im Vergleich
zum Ist-Zustand.

Gesamtbewertung Brennstoff-Einsparung: 10 %
Primérenergiebedarf

Ist-Zustand: 148 KWhim?a
Saniert: 134 kWhim®a

GEG Naubau
55

EH 40

Abbildung 20 Gesamtbewertung Primdrenergiebedarf, SV 1
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Wirtschaftlichkeit der EnergiesparmafZnahmen - Variante 1 -

Die vorgeschlagenen Malinahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Tabelle 7 Gesamtausgaben fiir die Energieeinsparmafinahmen, SV 1

Gesamtinvestitionen 41.385 EUR
Mégliche Fordermittel 8.277 EUR
Gesamtausgaben fiir die EnergiesparmafSinahmen 41.385 EUR

* Bei Einbau einer Brennstoffzelle als Warmeerzeuger.

Daraus ergeben sich die folgenden tiber die Nutzungsdauer von 30 Jahren gemittelten jahrli-
chen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:

Tabelle 8 Einsparpotenzial, SV 1

mittlere jédhrl. Kosten Gesamtkosten
[EUR/Jahr] [EUR]

Kapitalkosten 1.723 51.690
Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kosten) 4.085 122.550
Summe 5.808 174.240
Brennstoffkosten ohne Energiesparmafsnah- 5689 170.670
men

Einsparung -119 -3.570

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 3.318 EUR/Jahr
aktuelle jdhrliche Brennstoffkosten im sanierten Zustand 3.027 EUR/Jahr
Kalkulationszinssatz 1,50 %
Teuerungsrate Anlage bzw. Sanierungsmafinahmen 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im Ist-Zustand 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im sanierten Zustand 3,50 %
Interner Zinsfuf3 1,13 %
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4.3 SV 2: FENSTER- UND TURENTAUSCH

Die vorhandenen Fenster sollten entsprechend der Anforderung des aktuellen Gebaudeener-
giegesetz (GEG 2020) ausgetauscht werden. Fir die Berechnung wird fir die Fenster ein Uw-
Wert von 0,90 W/m?K gewihilt.

Tirentausch: Leichtmetallrahmentiir mit U-Wert 1,10 W/m?K

Achtung: Um Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung zu vermeiden, ist darauf zu
achten, dass der U-Wert der einzelnen Fenster nicht besser ist als das jeweilige Mauerwerk.

BEG EM - Gebdudehiille Einzelmaf3snahmen

Info Gefordert werden Einzelmafsnahmen an Bestandsgebduden, die zur Erhé-
hung der Energieeffizienz des Gebdudes an der Gebdudehdille beitragen
(z. B. Tiiren, Fenster, Ddmmung Aufsenwdnde o. Dach).

Forderquote 20 %
Férderhéhe Mindestinvestition 2.000 € (Brutto)
Férderkreditbeitrag  Nichtwohngebdude: Max. 1.000 € pro m* NGF (max. 15 Mio. €)

Uber das Forderprogramm der BEG kann ein Zuschuss von bis zu 6.335 € gewshrt werden!
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Energieeinsparung - Variante 2 -

Nach Umsetzung aller vorgeschlagenen MalRnahmen reduziert sich der Endenergiebedarf Ih-
res Gebdudes um 5 %. Den Einfluss auf die Warmeverluste (iber die einzelnen Bauteile und
!_ I
Iat Saniert

die Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.
LI II II
kst r Seniert = - Saniert Ial Hanier

Dach AuBenwand Fanster Keller Lifiung Heizung
1756 = 1826 Kinia 802 5713 ki¥hia 004> 537 W 2967 = 3085 ¥ 144532 1aATd KV 12643 > 12852 WWHa

L}

Der derzeitige Endenergiebedarf von 34.468 kWh/Jahr reduziert sich auf 32.752 kWh/Jahr.
Es ergibt sich somit eine Einsparung von 1.717 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzerverhalten und
gleichen Klimabedingungen.

Die CO2-Emissionen werden um 428 kg CO2/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den
Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schiitzen.

Durch die Modernisierungsmaf3nahmen sinkt der Primarenergiebedarf Ihres Gebaudes auf
141 kWh/m? pro Jahr. Der Primirenergiebedarf beriicksichtigt auch die vorgelagerte Pro-
zesskette fir die Gewinnung, die Umwandlung und den Transport der eingesetzten Energie-
trager. Es ergibt sich die folgende Bewertung fiir das modernisierte Gebdude im Vergleich
zum Ist-Zustand.

' It
Gesamtbewertung Brennstoff-Einsparung: 5%
Primérenergiebedarf

Ist-Zustand: 148 KWhim'a
Saniest: 141 KWhimea

GEG Moubau
EH 'T T i

Abbildung 21 Gesamtbewertung Primdrenergiebedarf, SV 2
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Wirtschaftlichkeit der EnergiesparmafZnahmen - Variante 2 -

Die vorgeschlagenen Malinahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Tabelle 9 Gesamtausgaben fiir die Energieeinsparmaf3nahmen, SV 2

Gesamtinvestitionen 31.676 EUR
Mégliche Fordermittel 6.335 EUR
Gesamtausgaben fiir die EnergiesparmafSinahmen 31.676 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tiber die Nutzungsdauer von 30 Jahren gemittelten jahrli-
chen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:

Tabelle 10 Einsparpotenzial, SV 2

mittlere jdhrl. Kosten Gesamtkosten
[EUR/Jahr] [EUR]

Kapitalkosten 1.319 39.570
Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kosten) 4.284 128.520
Summe 5.603 168.090
Brennstoffkosten ohne Energiesparmafsnah- 5689 170.670
men

Einsparung 86 2.580

Die Investition amortisiert sich nach 30 Jahren.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30 Jahre
aktuelle jdhrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 3.318 EUR/Jahr
aktuelle jdhrliche Brennstoffkosten im sanierten Zustand 3.175 EUR/Jahr
Kalkulationszinssatz 1,50 %
Teuerungsrate Anlage bzw. Sanierungsmafinahmen 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im Ist-Zustand 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im sanierten Zustand 2,00 %
Interner Zinsfuf3 1,82 %
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4.4 SV 3: OBERSTE GESCHOSSDECKENDAMMUNG

Die oberste Geschossdecke wird entsprechend den Anforderungen des aktuellen Gebau-
deenergiegesetz (GEG 2020) gedammt. Hierflir wird eine Zwischen- und Untersparrendam-
mung mit einer Starke von 6 cm mit einem Lambda-Wert von 0,040 W/mK eingebaut. Hier-
durch kann der gem. GEG geforderte U-Wert von 0,24 W/m?K eingehalten werden. Sofern
Fordermittel bei der KfW beantragt werden, ist bei einer Dachsanierung ein U-Wert von 0,14
W/m?K einzuhalten. Dies kénnte beispielsweise durch eine VergroBerung der Dammstoffdi-
cke auf 12 cm mit einem Lambda-Wert von 0,040 W/mK erreicht werden.

BEG EM - Gebdudehiille Einzelmafsnahmen

Info Geférdert werden Einzelmafnahmen an Bestandsgebduden, die zur Erhé-
hung der Energieeffizienz des Gebdudes an der Gebdudehdille beitragen
(z. B. Tuiren, Fenster, Ddmmung Aufsenwdnde o. Dach).

Forderquote 20 %
Férderhéhe Mindestinvestition 2.000 € (Brutto)
Férderkreditbeitrag  Nichtwohngebdude: Max. 1.000 € pro m* NGF (max. 15 Mio. €)

Uber das Forderprogramm der BEG kann ein Zuschuss von bis zu 1.084 € gewshrt werden!
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Energieeinsparung - Variante 3 -

Nach Umsetzung aller vorgeschlagenen MalRnahmen reduziert sich der Endenergiebedarf Ih-
res Gebdudes um 3 %. Den Einfluss auf die Warmeverluste (iber die einzelnen Bauteile und
die Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.

It Sanlen L4 Saniert [E] Sanert &t Sanien

Sanar
Dach AuBenwand Fanstar Keller Liftung Heizung
1756= 37 kWi 5862 < G057 kWi 004 = 42 WV 2967 = 3005 KW 18053 < 144B0KWHE 12043 > 12700 iVha

Abbildung 22 Einfluss der Sanierungsmafinahme auf die Wdrmeverluste [kWh/a], SV 3

Der derzeitige Endenergiebedarf von 34.468 kWh/Jahr reduziert sich auf 33.494 kWh/Jahr.
Es ergibt sich somit eine Einsparung von 974 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzerverhalten und
gleichen Klimabedingungen.

Die CO2-Emissionen werden um 243 kg CO2/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den
Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schiitzen.

Durch die Modernisierungsmaf3nahmen sinkt der Primarenergiebedarf Ihres Gebaudes auf
144 kWh/m? pro Jahr. Der Primarenergiebedarf berlicksichtigt auch die vorgelagerte Pro-
zesskette fir die Gewinnung, die Umwandlung und den Transport der eingesetzten Energie-
trager. Es ergibt sich die folgende Bewertung fiir das modernisierte Gebaude im Vergleich

zum Ist-Zustand.
- ™

Gesamtbewertung Brennstoff-Einsparung: 3 %
Primérenergiebedarf

Ist-Zustand: 148 KWhim®a
Saniert 144 KWhim?a

GEG Moubau
55 1
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Wirtschaftlichkeit der EnergiesparmalBnahmen - Variante 3 -

Die vorgeschlagenen MalBnahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Tabelle 11 Gesamtausgaben fiir die Energieeinsparmafnahmen, SV 3

Gesamtinvestitionen 5421 EUR
Mégliche Fordermittel 1.084 EUR
Gesamtausgaben fiir die EnergiesparmafSinahmen 5.421 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tiber die Nutzungsdauer von 30 Jahren gemittelten jahrli-

chen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:
Abbildung 23 Gesamtbewertung Primdrenergiebedarf, SV 3

Tabelle 12 Einsparpotenzial, SV 3

mittlere jdhrl. Kosten Gesamtkosten
[EUR/Jahr] [EUR]

Kapitalkosten 226 6.780
Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kosten) 4.367 131.010
Summe 4.593 137.790
Brennstoffkosten ohne Energiesparmafsnah- 5689 170.670
men

Einsparung 1.096 32.880

Die Investition amortisiert sich nach 13 Jahren.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 3.318 EUR/Jahr
aktuelle jdhrliche Brennstoffkosten im sanierten Zustand 3.237 EUR/Jahr
Kalkulationszinssatz 1,50 %
Teuerungsrate Anlage bzw. Sanierungsmafinahmen 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im Ist-Zustand 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im sanierten Zustand 2,00 %
Interner Zinsfuf3 12,24 %
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4.5 SV 4: BELEUCHTUNGSTAUSCH

In dieser Sanierungsvariante werden die noch vorhandenen Leuchtstofflampen mit KVGs
oder Kompaktleuchtstofflampen durch effizientere LED-Beleuchtung ersetzt.

Durch die Umstellung der Beleuchtungstechnik konnen der Bedarf an elektrischer Energie
und damit auch die CO2-Emissionen, welche durch die Beleuchtung verursacht werden, ge-
senkt werden.

Die Warmeentwicklung von LED-Lampen fallt z. B. im Vergleich zur alten Glihlampe deutlich
geringer aus. Gliihlampen erzeugen aus der eingespeisten Energie nur etwa 5 % Licht, die
restlichen 95 % werden in Warme umgewandelt. Bei aktuellen LED-Lampen werden etwa
40 % der eingesetzten Energie in sichtbares Licht umgewandelt und nur 60 % in Warme. Aus
diesem Grund steigt der Warmebedarf des Gebaudes minimal an.

Beleuchtungssanierung (2.9)

Info Gefordert wird innerhalb der Kommunalrichtlinie in den investiven Forder-
schwerpunkten 2.9 "Hocheffiziente Innen- und Hallenbeleuchtung" der Einbau
hocheffizienter Beleuchtungstechnik einschliefdlich der Steuer- und Regelungs-
technik bei der Sanierung bei Innen- und Hallenbeleuchtungsanlagen.

Forderanteil 25 %* bei Innen- und Hallenbeleuchtungen

Mindestzuwendung i. H. v. 5000 €

Férdersumme Finanzschwache Kommunen kénnen vorbehaltlich der beihilferechtlichen Zulds-
sigkeit eine um 5 % erhéhte Férderquote erhalten.

Bei Mafsnahmen in Kindertagesstdtten, Schulen, Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe, Jugendwerkstdtten und Sportstdtten (inkl. Freibdder und
Schwimmbhallen) ist eine um 5 % erhéhte Férderquote maglich.

Fristen Kommunalrichtlinie gilt von 01.01.2019 bis zum 31.12.2022.

* Die angegebene Forderquote wird fiir Antrage, die im Zeitraum vom 01.08.2020 bis zum 31.12.2021 gestellt wer-
den um jeweils 10 % erhoht.

Uber das Férderprogramm der Kommunalrichtlinie kann ein Zuschuss von bis zu 980 € (unter
Berticksichtigung der Erhéhung der Férderquote) kbnnte beantragt werden.
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Energieeinsparung - Variante 4 -

Nach Umsetzung der in dieser Variante vorgeschlagenen Malnahmen reduziert sich der End-
energiebedarf lhres Gebaudes anschaulich nur sehr gering. Dies liegt daran, dass der Heizwar-
mebedarf aufgrund der geringeren Warmeabgabe der LED-Beleuchtung steigt. Trotz der Zu-
nahme des Warmebedarfs wird dennoch Energie eingespart.

Den Einfluss auf die Warmeverluste (ber die einzelnen Bauteile und die Heizungsanlage zeigt
das folgende Diagramm.

- Santart let Saniar Ist Hanleri ksl Saniert et Hanar Igt Hanler
Dach AuBenwand Fenster Kellar Lifiung Heizung
756 KWhia S0 KiWhia 3004 K\Whia JEET kWhin 14453 KWhia 12543 < 12953 KiWhia

Abbildung 24 Einfluss der Sanierungsmafsnahme auf die Wdrmeverluste [kWh/a], SV 4

Der derzeitige Endenergiebedarf von 34.468 kWh/Jahr erhoht sich auf 34.469 kWh/Jahr. Es
ergibt sich somit eine Einsparung von 1 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzerverhalten und gleichen
Klimabedingungen.

Die CO2-Emissionen werden um 80 kg CO2/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den
Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schiitzen.

Durch die Modernisierungsmalinahmen sinkt der Primarenergiebedarf lhres Gebaudes auf
205 kWh/m? pro Jahr. Der Primarenergiebedarf berticksichtigt auch die vorgelagerte Pro-
zesskette fir die Gewinnung, die Umwandlung und den Transport der eingesetzten Energie-
trager. Es ergibt sich die folgende Bewertung fiir das modernisierte Gebaude im Vergleich
zum Ist-Zustand.

il Ty
Gesamtbewertung Brennstoff-Erhéhung: 0%
Primarenergiebadarf

ist-Zustand: 148 KWhim?a
Saniert: 147 KWhim?a

:147J

(KW him®

Abbildung 25 Gesamtbewertung Primdrenergiebedarf, SV 4
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Wirtschaftlichkeit der EnergiesparmaBnahmen - Variante 4 -

Die vorgeschlagenen Malinahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Tabelle 13 Gesamtausgaben fiir die Energieeinsparmaf3nahmen, SV 4

Gesamtinvestitionen 2.800 EUR
Mégliche Fordermittel 980 EUR
Gesamtausgaben fiir die EnergiesparmafSinahmen 2.800 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tiber die Nutzungsdauer von 15 Jahren gemittelten jahrli-
chen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:

Tabelle 14 Einsparpotenzial, SV 4

mittlere jdhrl. Kosten Gesamtkosten
[EUR/Jahr] [EUR]

Kapitalkosten 210 3.150
Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kosten) 4.142 62.130
Summe 4.352 65.280
Brennstoffkosten ohne Energiesparmafsnah- 4.376 65.640
men

Einsparung 24 360

Die Investition amortisiert sich nach 12 Jahren.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 25 Jahre
aktuelle jdhrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 3.318 EUR/Jahr
aktuelle jdhrliche Brennstoffkosten im sanierten Zustand 3.270 EUR/Jahr
Kalkulationszinssatz 1,50 %
Teuerungsrate Anlage bzw. Sanierungsmafsnahmen 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im Ist-Zustand 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im sanierten Zustand 3,00 %
Interner Zinsfuf3 2,62 %

33



Feuerwehr Gronland | Beratungsbericht 03.12.2021

4.6 SV 5: WARMEPUMPE + PV-ANLAGE

Der vorhandene Gas-Brennwertkessel ist vor kurzer Zeit erst ausgetauscht worden. Dennoch
empfiehlt es sich nach der Nutzungszeit (ca. 15 Jahre) auf einen regenerativen Energietrager
zu wechseln. Diese MalRnahme ist daher erst in einigen Jahren empfehlenswert.

Diese Mal3nahme umfasst folgende Leistungen:

»  Austausch des vorhandenen Warmeerzeugers gegen eine Warmepumpe

»  Ermittlung der Heizlast

»  Erneuerung bzw. Umstellung der Umwalzpumpen auf variable Druckdifferenz
»  Einbau von Strangregulierventilen

»  Erneuerung der Rohrdammungen

»  Austausch der Thermostatkdpfe und Ventile (1K - Temperaturregelung)

»  Einregulierung des Volumenstroms

Der Stromverbrauch des Feuerwehrgeratehauses lag in den Jahren 2018 bis 2020 im Mittel
bei ca. 1.438 kWh jahrlich. Mit dem Betrieb einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) kann ein
Teil des Strombedarfs klimaneutral selbst erzeugt werden. Fiir eine PV-Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung wurde im Rahmen der Gebaudesimulation das Gebaude auf das PV-Dachflachen-
potenzial untersucht. Aufgrund des Stromverbrauchs wurde eine PV-Anlage mit einer Gene-
ratorgrof3e von ca. 10,00 kWp simuliert. Die PV-Module werden mit einer West-Ausrichtung
auf dem Dach des Gebaudes angebracht. Die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage hangt im
Wesentlichen vom Strombezugspreis, dem Anteil der Eigenstromnutzung und der Hohe der
Einspeisevergltung ab. Der Strombezugspreis liegt bei ca. 0,27 €/kWh. Fir die Wirtschaft-
lichkeitsberechnung konnte in der Simulation ein Eigenstromanteil von ca. 60 % berechnet.
Sollte der Anteil in der Realitat hoher ausfallen, verbessert sich das Ergebnis der Anlage ent-
sprechend.

Voraussetzung ist, dass das Dach zusatzliche Dachlasten aufnehmen kann (Priifung durch
Statiker erforderlich). Es ist vorteilhaft, die PV-Module im Rahmen einer Dachsanierung auf
das Dach anzubringen.

BEG EM - Heizungsanlagen

Info Gefordert werden der Einbau von effizienten Wdrmeerzeugern, von Anla-
gen zur Heizungsunterstiitzung und der Anschluss an ein Gebdude- oder
Widrmenetz, das regenerative Energien fiir die Wdrmeerzeugung zu min-

destens 25 % einbindet.
Forderquote 20-45 %, fiir Wdrmepumpen 35°%
Férderhéhe Mindestinvestition 2.000 € (Brutto)

Férderkreditbeitrag  Nichtwohngebdude: Max. 1.000 € pro m* NGF (max. 15 Mio. €)

Uber das Forderprogramm der BEG kann ein Zuschuss von bis zu 6.962 € gewahrt werden!
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Energieeinsparung - Variante 6 -

Nach Umsetzung aller vorgeschlagenen MalRnahmen reduziert sich der Endenergiebedarf Ih-
res Gebaudes um 56 %. Den Einfluss auf die Warmeverluste Gber die einzelnen Bauteile und
die Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.

lalt Sarien Ist Saneart : Ist IS&ﬂlllH‘I Iel. Saﬂeﬂ: Iﬂ : Saﬂ-art [E] Sanien
Dach Aubenmvand Fenstar Keller Liftung Heizuing
T7HE KWhia BOE WWhia 3004 KW ZE6T kWhia 14453 Kdha 12843 > 7177 KéWhia

Abbildung 26 Einfluss der Sanierungsmanahme auf die Wdrmeverluste [kWh/a], SV 6

Der derzeitige Endenergiebedarf von 34.468 kWh/Jahr reduziert sich auf 15.004 kWh/Jahr.
Es ergibt sich somit eine Einsparung von 19.464 kWh/ Jahr, bei gleichem Nutzerverhalten und
gleichen Klimabedingungen.

Die CO2-Emissionen werden um 946 kg CO2/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den
Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schiitzen.

Durch die ModernisierungsmalBnahmen sinkt der Primarenergiebedarf Ihres Gebaudes auf 81
kWh/m? pro Jahr. Der Primarenergiebedarf berticksichtigt auch die vorgelagerte Prozesskette
fur die Gewinnung, die Umwandlung und den Transport der eingesetzten Energietrager. Es
ergibt sich die folgende Bewertung fiir das modernisierte Gebaude im Vergleich zum Ist-Zu-
stand.

i N
Gesamtbewertung Brennstoff-Einsparung: 56 %
Primérenergiebedarf

Istl-Zustand: 148 KWHma
Eaniert 81 kWhim?a

GEG Noubau
a5

EH 40
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Wirtschaftlichkeit der EnergiesparmafZnahmen - Variante 6 -

Die vorgeschlagenen MalBnahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Tabelle 15 Gesamtausgaben fiir die Energieeinsparmaf3nahmen, SV 6

Gesamtinvestitionen 33.852 EUR
Mégliche Fordermittel 6.962 EUR
Gesamtausgaben fiir die EnergiesparmafSinahmen 33.852EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tiber die Nutzungsdauer von 30 Jahren gemittelten jahrli-
chen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:
Abbildung 27 Gesamtbewertung Primdrenergiebedarf, SV 6

Tabelle 16 Einsparpotenzial, SV 6

mittlere jdhrl. Kosten Gesamtkosten
[EUR/Jahr] [EUR]

Kapitalkosten 1.410 42.300
Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kosten) 3.728 111.840
Summe 5.138 154.140
Brennstoffkosten ohne Energiesparmafsnah- 5689 170.670
men

Einsparung 551 16.530

Die Investition amortisiert sich nach 25 Jahren.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30 Jahre
aktuelle jdhrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 3.318 EUR/Jahr
aktuelle jdhrliche Brennstoffkosten im sanierten Zustand 2.763 EUR/Jahr
Kalkulationszinssatz 1,50 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmafSnahmen 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im Ist-Zustand 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im sanierten Zustand 2,00 %
Interner Zinsfuf3 3,33 %
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4.7 MK1l: MASSNAHMENKOMBINATION SV1 BIS SVé6

In dieser Variante werden alle MalBnahmen der Modernisierungsvarianten
Var. 1 - AuBenwanddammung

Var. 2 - Fenster- und Tlrentausch

Var. 3 - Oberste Geschossdeckenddmmung

Var. 4 - Beleuchtungstausch

Var. 5 - Hydraulischer Abgleich

Var. 6 - Warmepumpe + PV-Anlage

umgesetzt. Hierdurch kénnte der Primarenergiebedarf um bis zu 59 % und die CO2-Emissio-
nen um ca. 27 % im Vergleich zum Ist-Zustand reduziert werden.
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Energieeinsparung - Variante 7 -

Nach Umsetzung aller vorgeschlagenen MalRnahmen reduziert sich der Endenergiebedarf Ih-
res Gebaudes um 64 %. Den Einfluss auf die Warmeverluste Gber die einzelnen Bauteile und
die Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.

Sarvert IsL Sanien

=t Sarpert Ist Samant Ist Sanien Et Sanlerl It
Dach Aubernwand Fenster Keller Liifiung Heizung
1766 = 9688 KWhia 5982 = 2366 kWhin 3004 = 1065 KWV ha 2967 = 3476 kKWhia 14453 < 14620 KW hia T > 5110 KWhia

Abbildung 28 Einfluss der SanierungsmafShahme auf die Wdrmeverluste [kWh/a], MK 1

Der derzeitige Endenergiebedarf von 34.468 kWh/Jahr reduziert sich auf 12.195 kWh/Jahr.
Es ergibt sich somit eine Einsparung von 22.273 kWh/ Jahr, bei gleichem Nutzerverhalten und
gleichen Klimabedingungen.

Die CO2-Emissionen werden um 2.519 kg CO2/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den
Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schiitzen.

Durch die ModernisierungsmaflBnahmen sinkt der Primarenergiebedarf Ihres Gebaudes auf 61
kWh/m? pro Jahr. Der Primiarenergiebedarf berticksichtigt auch die vorgelagerte Prozesskette
fur die Gewinnung, die Umwandlung und den Transport der eingesetzten Energietrager. Es
ergibt sich die folgende Bewertung fiir das modernisierte Gebaude im Vergleich zum Ist-Zu-
stand.

' y Wil"t-
Gesamtbewertung Brennstoff-Einsparung: 65 % schaft-
Primarenergicbedarf lichkeit
I8t Zustand: 148 KWhia der
Saniert 81 KiWhim®a X

Energie-
spar-
i GEG Noubay maf3nah-
] 8
e as
7 -
. A

Abbildung 29 Gesamtbewertung Primdrenergiebedarf, MK 1
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Die vorgeschlagenen Mal3nahmen haben ein Gesamtvolumen von ca. 115.134 €.

Daraus ergeben sich die folgenden tiber die Nutzungsdauer von 30 Jahren gemittelten jahrli-
chen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:

mittlere jdhrl. Kosten Gesamtkosten
[EUR/Jahr] [EUR]

Kapitalkosten 4.794 143.820
Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kosten) 3.085 92.550
Summe 7.879 236.370
Brennstoffkosten ohne Energiesparmafsnah- 5689 170.670
men

Einsparung -2.190 -65.700

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 3.318 EUR/Jahr
aktuelle jdhrliche Brennstoffkosten im sanierten Zustand 2.286 EUR/Jahr
Kalkulationszinssatz 1,50 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmafSnahmen 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im Ist-Zustand 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im sanierten Zustand 2,00 %

Interner Zinsfuf3

R
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5 ANHANG
Al GLOSSAR
Im Folgenden werden die einzelnen Fachbegriffe erldutert:

Energiebedarf

Energiemenge, die unter genormten Bedingungen (z. B. mittlere Klimadaten, definiertes Nut-
zerverhalten, zu erreichende Innentemperatur, angenommene innere Warmequellen) fiir Be-
heizung, Luftung und Warmwasserbereitung (nur Wohngebaude) zu erwarten ist. Diese
Grof3e dient der ingenieurmafigen Auslegung des baulichen Warmeschutzes von Gebauden
und ihrer technischen Anlagen fir Heizung, Liftung, Warmwasserbereitung und Kihlung so-
wie dem Vergleich der energetischen Qualitdt von Gebauden. Der tatsachliche Verbrauch
weicht in der Regel wegen der realen Bedingungen vor Ort (z. B. 6rtliche Klimabedingungen,
abweichendes Nutzerverhalten) vom berechneten Bedarf ab.

Jahres-Primarenergiebedarf

Jahrliche Endenergiemenge, die zusatzlich zum Energieinhalt des Brennstoffes und der
Hilfsenergien fiir die Anlagentechnik mithilfe der fir die jeweiligen Energietrager geltenden
Primarenergiefaktoren auch die Energiemenge einbezieht, die fiir die Gewinnung, Umwand-
lung und Verteilung der jeweils eingesetzten Brennstoffe (vorgelagerte Prozessketten auBer-
halb des Gebiudes) erforderlich ist.

Die Primarenergie kann auch als BeurteilungsgroBe fiir 6kologische Kriterien, wie z. B. CO»-
Emission, herangezogen werden, weil damit der gesamte Energieaufwand fiir die Gebaude-
heizung einbezogen wird. Der Jahres-Primarenergiebedarf ist die Hauptanforderung der
Energiesparverordnung.
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Berechnung des Energiebedarfs
—
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Endenergie (Gebiudegrenze)

Abbildung 30 Primdrenergie
Endenergiebedarf

Endenergiemenge, die den Anlagen fiir Heizung, Liftung, Warmwasserbereitung und Kihlung
zur Verfligung gestellt werden muss, um die normierte Rauminnentemperatur und die Erwar-

mung des Warmwassers iber das ganze Jahr sicherzustellen. Diese Energiemenge bezieht die
fiir den Betrieb der Anlagentechnik (Pumpen, Regelung, usw.) benétigte Hilfsenergie ein.

Die Endenergie wird an der “Schnittstelle“ Gebaudehdille Gibergeben und stellt somit die Ener-
giemenge dar, die dem Verbraucher (im Allgemeinen der Eigentiimer) geliefert und mit ihm
abgerechnet wird. Der Endenergiebedarf ist deshalb eine flir den Verbraucher besonders
wichtige Angabe.

Die Endenergie umfasst die Nutzenergie und die Anlagenverluste.

Nutzenergie

Als Nutzenergie bezeichnet man, vereinfacht ausgedriickt, die Energiemenge, die zur Behei-
zung eines Gebaudes sowie zur Erstellung des Warmwassers unter Berticksichtigung definier-
ter Vorgaben erforderlich ist. Die Nutzenergie ist die Summe von Transmissionswarmeverlus-
ten, Liftungswarmeverlusten und Warmwasserbedarf abzliglich der nutzbaren solaren und
inneren Warmegewinne.

Transmissionswarmeverluste Qr

Als Transmissionswarmeverluste bezeichnet man die Warmeverluste, die durch Warmelei-
tung (Transmission) der wiarmeabgebenden Gebiudehiille entstehen. Die GroRe dieser Ver-
luste ist direkt abhangig von der Dammwirkung der Bauteile und diese wird durch den U-
Wert angegeben.
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Luftungswarmeverluste Qv

Liftungswarmeverluste entstehen durch Offnen von Fenstern und Tiiren, aber auch durch
Undichtigkeiten der Gebaudehdiille. Die Undichtigkeit kann bei Altbauten insbesondere bei
sehr undichten Fenstern, AuBentliren und in unsachgemaf3 ausgebauten Dachraumen zu er-
heblichen Warmeverlusten sowie zu bauphysikalischen Schaden fiihren.

Trinkwassererwarmung

Der Trinkwasserwarmebedarf wird aufgrund der Nutzung (Anzahl der Personen, Temperatur
u. a.) ermittelt.

U-Wert (frither k-Wert)

Wairmedurchgangskoeffizient, GroRe fiir die Transmission durch ein Bauteil. Er beziffert die
Waiarmemenge (in KWHh), die bei einem Grad Temperaturunterschied durch einen Quadratme-
ter des Bauteils entweicht. Folglich sollte ein U-Wert moglichst gering sein. Er wird bestimmt
durch die Dicke des Bauteils und den Lambda-Wert (Dammwert) des Baustoffes.

Solare Warmegewinne Qs

Das durch die Fenster eines Gebaudes, insbesondere die mit Stidausrichtung, einstrahlende
Sonnenlicht wird im Innenraum gréfBtenteils in Warme umgewandelt.

Interne Warmegewinne Q;

Im Innern der Gebaude entsteht durch Personen, elektrisches Licht, Elektrogerate usw.
Wairme, die ebenfalls bei der Ermittlung des Heizwarmebedarfs in der Energiebilanz angesetzt
werden kann.

Anlagenverluste

Die Anlagenverluste umfassen die Verluste bei der Erzeugung Qg (Abgasverlust), ggf. Speiche-
rung Qs (Abgabe von Warme durch einen Speicher), Verteilung Qq (Leitungsverlust durch un-
gedammt bzw. schlecht gedammte Leitungen) und Abgabe Q¢ (Verluste durch mangelnde Re-
gelung) bei der Warmeibergabe.

Wairmebriicken

Als Warmebrilicken werden ortlich begrenzte Stellen bezeichnet, die im Vergleich zu den an-
grenzenden Bauteilbereichen eine hohere Warmestromdichte aufweisen. Daraus ergeben
sich zusatzliche Warmeverluste sowie eine reduzierte Oberflaichentemperatur des Bauteils in
dem betreffenden Bereich. Wird die Oberflaichentemperatur durch eine vorhandene Warme-
briicke abgesenkt, kann es an dieser Stelle bei Unterschreitung der Taupunkttemperatur der
Raumluft, zu Kondensatbildung auf der Bauteiloberflaiche mit den bekannten Folgeerschei-
nungen, wie z. B. Schimmelpilzbefall kommen. Typische Warmebriicken sind z. B. Balkonplat-
ten. Attiken, Betonstiitzen im Bereich eines Luftgeschosses, Fensteranschliisse an Laibungen.

Gebiudevolumen Ve

Das beheizte Gebaudevolumen ist das an Hand von AuRenmalen ermittelte, von der warme-
Ubertragenden Umfassungs- oder Hillfliche eines Gebdudes umschlossene Volumen. Dieses
Volumen schlie3t mindestens alle Raume eines Gebaudes ein, die direkt oder indirekt durch

42



Feuerwehr Gronland | Beratungsbericht 03.12.2021

Raumverbund bestimmungsgemal beheizt werden. Es kann deshalb das gesamte Gebaude
oder aber nur die entsprechenden beheizten Bereiche einbeziehen.

Wairmelibertragende Umfassungsflache A

Die Warmelibertragende Umfassungsflache, auch Hillflaiche genannt, bildet die Grenze zwi-
schen dem beheizten Innenraum und der AuBenluft, nicht beheizten Raumen und dem Erd-
reich. Sie besteht Uiblicherweise aus AuSenwanden einschlielich Fenster und Tiren, Keller-
decke, oberste Geschossdecke oder Dach. Diese Gebaudeteile sollten méglichst gut gedammt
sein, weil Uber sie die Warme aus dem Rauminneren nach aufRen dringt.

Kompaktheit A/V

Das Verhaltnis der errechneten warmelibertragenden Umfassungsflache bezogen auf das be-
heizte Gebaudevolumen ist eine Aussage zur Kompaktheit des Gebaudes.

Gebiudenutzflache An

Die Gebaudenutzflache beschreibt die im beheizten Gebaudevolumen zur Verfligung ste-
hende nutzbare Flache. Sie wird aus dem beheizten Gebdudevolumen unter Beriicksichtigung
einer Ublichen Raumhdhe im Wohnungsbau abziiglich der von Innen- und AuBenbauteilen be-
anspruchten Flache aufgrund einer Vorgabe in der Energiesparverordnung (Faktor von 0,32)
ermittelt. Sie ist in der Regel groBer als die Wohnflache, da z. B. auch indirekt beheizte Flure
und Treppenhaduser einbezogen werden.
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1 EINLEITUNG

Der vorliegende Energiebericht fiir das Feuerwehrgeratehaus in Herzhorn wurde im Rahmen
des Forderschwerpunktes 2.2 ,Energiemanagementsysteme” der Kommunalrichtlinie erstellt.
Die Projekttragerschaft wird zum 01.01.2022 von der Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG)
gGmbH ibernommen. Bis dahin ist der Projekttréger Jilich (PtJ) fur die Betreuung der For-
derantrage aus der Kommunalrichtlinie zustandig, sodass im Folgenden die Bewertungskrite-
rien des Férderschwerpunktes des PtJ berticksichtigt werden.

Fir Nichtwohngebaude wird das Anforderungsniveau der DIN V 18599 vorgegeben. Die Be-
rechnungsmethodik der Norm sieht fiir Nichtwohngebaude eine Zonierung vor. Mit der Zoni-
erung kénnen die Gebaude in unterschiedliche Nutzungszonen oder in ein Ein-Zonen-Modell
(vereinfachtes Modell) aufgeteilt werden. Im Rahmen der folgenden Gebiudebewertung wird
das vereinfachte Modell verwendet. Mit der Zonierung der Gebaude werden pauschalisierte
Annahmen zum Nachweis der Einhaltung eines im Gebiudeenergiegesetz (GEG) festgeschrie-
benen Anforderungsniveaus fiir Gebaude zu Grunde gelegt.

Nach der Berechnungsmethodik der DIN V 18599 wird der Verbrauch einer bestimmten
Energiemenge von Strom und Warme ermittelt, die z. B. in einem Gebaude zur Beheizung, zur
Bereitstellung von Trinkwarmwasser oder zur Beleuchtung des Raums benétigt wird. Diese
Energiemenge wird unter der Verwendung von standardisierten Randbedingungen rein rech-
nerisch ermittelt und als Energiebedarf gekennzeichnet. Beim Energiebedarf wird das Nutzer-
verhalten der Bewohner bzw. der Letztverbraucher nicht berticksichtigt. Basierend auf dem
Energiebedarf der Liegenschaft werden die jeweiligen Sanierungsvarianten (SV) abgeleitet
und in diesem Gebadudebericht beschrieben.

Der Energieverbrauch hingegen wird tber die tatsachlichen Verbrauchsdaten von Strom und
Wirme eines Gebaudes ermittelt. Im Energieverbrauch sind auch die unterschiedlichen Ge-
wohnheiten der Letztverbraucher, die tatsachlichen Witterungsverhaltnisse am Standort des
Gebiudes und die zusatzlichen elektrischen Verbraucher (PC, Kiiche usw.) enthalten.

Aufgrund der Berechnungsmethodik nach DIN V 18599 sind Abweichungen vom Energiebe-
darf zum Energieverbrauch zu erwarten.! Die Energieverbriauche kénnen daher als Ver-
gleichsgrundlage fiir die Berechnung des Energiebedarfs nur teilweise herangezogen werden.
In den vorgeschlagenen Sanierungsvarianten wird lediglich die Hilfsenergie fiir die techni-
schen Anlagen (Heizung, Beleuchtung usw.) und die Raumwarme betrachtet, d. h., dass auch
bei einem Eigenstromverbrauch aus PV-Produktion nur der Anteil fiir die Hilfsenergie ener-
giewirtschaftlich betrachtet wird.

Insgesamt konnen die rechnerischen Energiebedarfe in den Sanierungsvarianten im Vergleich
zu den tatsachlichen Energieverbrauchen Schwankungsbreiten von bis zu 40% aufweisen.
Diese Abweichungen sollten bei der Bewertung der verschiedenen Sanierungsvarianten von
der Gemeinde beriicksichtigt werden.

Dieser Beratungsbericht wurde nach bestem Wissen sowie anhand der verfligbaren Daten
erstellt. Die Durchfiihrung und der Erfolg einzelner MalBnahmen bleiben in der Verantwor-
tung der Durchfiihrungsbeteiligten. Die Kostenangaben sind Schatzwerte, daher ist es emp-

1 Untersuchungsbericht: Energiebedarf versus Energieverbrauch - Fachhochschule Bielefeld, Institut fir
Bauphysik und Baukonstruktion. Stand 25.10.2019 (abgerufen am 24.08.2021)
https://www.hausundgrund.de/sites/default/files/downloads/fh-bielefelduntersuchungenergiebedarf-
versusenergieverbrauch12112019.pdf
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fehlenswert, bei geplanten Investitionen immer mehrere Vergleichsangebote einzuholen. Zu-
dem sollten die Verfiigbarkeit und die Rahmenbedingungen fiir eine vorgeschlagene Forde-
rung rechtzeitig mit der Vergabestelle abgestimmt werden.

Die energetischen Berechnungen im vorliegenden Bericht wurden mit dem ,Energieberater
18599 3D“ der Hottgenroth Software GmbH & Co. KG? durchgefiihrt. Sofern nicht anders
angegeben, wurden die enthaltenen Abbildungen der Berechnungssoftware entnommen.

2 https://www.hottgenroth.de
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2 ZUSAMMENFASSUNG

2.1 ENDENERGIE- UND KOSTENEINSPARUNG

Nachfolgend werden die Einsparungen an Endenergie von Strom und Warme pro Sanierungs-
variante (SV) aufgefiihrt, die durch Modernisierungen am Geb&ude und der Anlagentechnik
generiert werden kénnen: Die Wirtschaftlichkeit wird aufgrund der Bericksichtigung des
Energieverbrauchs und nicht des Energiebedarfs in Kapitel 4 genauer beschrieben.

Endenergiebedarf Q. [kWhi/a]
5%, A% 1% 0% 0% 508 -5B%

1

38380 36582 339071 38148 38263 38254 1913 15932
Ist Var.1 Var.2 Var.3 Vard Var.5 Var.g Var.7

Abbildung 1 Endenergiebedarf Qe [kWh/a]

Brennstoffkosten [EUR/a)
*13%
-13% % 0% 9% 0% 8%

2905 2534 2852 28492 2630 2.900 3218 2689
Ist Var.1 Var.2 Var,3 Var.d Var.5 Var.G Var.7

Abbildung 2 Endenergiebedarf Qe [kWh/a]
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tion
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2.2 GESAMTEFFIZIENZ UND KLIMASCHUTZ

Wie in der Einleitung dieses Berichtes umrissen wird, sollen die geplanten Mal3nahmen einen
wirksamen Klimaschutzeffekt erreichen. Kennzeichen hierfir sind die Einsparungen an CO2-
AusstoB8 und Priméarenergie.

Mafnahmen wirken sich dann besonders positiv aus, wenn moglichst viele fossile Energietra-
ger eingespart werden. Dies fuhrt zu einem geringen Primarenergiebedarf und gleichzeitig zu
einem geringen CO2-Ausstol3. Neben der CO2-Einsparung wird die Umwelt durch weniger
NOy, SO2 und Staub belastet.

In den folgenden Diagrammen werden die Klimaschutzaspekte der einzelnen Varianten an-
hand der Einsparung an Primarenergie und CO2-Emissionen nach Umsetzung der Mal3nah-
men dargestellt.

Primdrenergiebedarf Q, [kWh/a]

8% -11% 1% 4% 0% a0% 47% Ist-Zustand

tausch

ckenddmmung

gleich

Anlage

41374 37.981 3EAT3I 41140 39654 41257 27981 21,896
Ist Var.1 Var.2 Var.3 Vard Var.5 Var.g Var.7

tion

Abbildung 3 Endenergiebedarf Qe [kWh/a]

Var.1 - Aufienwandddmmung

Var.2 - Fenster- und Tiiren-

Var.3 - Oberste Geschossde-

Var.4 - LED-Beleuchtung
Var.5 - Hydraulischer Ab-

Var.6 - Wirmepumpe + PV-

Var.7 - Ma3nahmenkombina-
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a9.717
Ist

CO,-Emissionen [kg/a]

1% -10% -1% -T% 0% 109 -30%
5,644 8751 9,666 9.011 9,694 8.705 6.812
Var.1 Var2 Var.3 Vard Var,5 Varg var.7

Abbildung 4 Endenergiebedarf Qe [kWh/a]

Ist-Zustand
Var.1 - Auflenwandddmmung

Var.2 - Fenster- und Tiiren-
tausch

Var.3 - Oberste Geschossde-
ckenddmmung

Var.4 - LED-Beleuchtung

Var.5 - Hydraulischer Ab-
gleich

Var.6 - Wéirmepumpe + PV-
Anlage

Var.7 - Ma3nahmenkombina-
tion
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2.3 GESAMTINVESTITIONEN

In der nachfolgenden Abbildung sind die Investitionskosten der einzelnen Sanierungsvarian-

ten aufgeflihrt.

36.572
Var.1

Gesamtinvestitionskosten [EUR]

20143 1255 2350 2,282 36925 107575
Var.2 Var.3 Vard Var.5 Varg Var.7

Abbildung 5 Gesamtinvestitionen [€]

Var.1 - Aufienwandddmmung

Var.2 - Fenster- und Tiiren-
tausch

Var.3 - Oberste Geschossde-
ckenddmmung

Var.4 - LED-Beleuchtung

Var.5 - Hydraulischer Ab-
gleich

Var.6 - Wéirmepumpe + PV-
Anlage

Var.7 - Mashahmenkombina-
tion
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2.4 FAHRPLAN DER SANIERUNGSVARIANTEN

Die vorgeschlagenen Sanierungsvarianten kénnen mit der nachfolgenden Reihenfolge geplant
und umgesetzt werden.

Tabelle 1 Gesamtiibersicht Sanierungsvarianten inkl. Férderung

Reihenfolge der Sanie- CO:2-Ein- Investitions-  Zuschiisse aus Férder-  Amortisa-
rungsvarianten sparung ausgaben programmen (Stand: tionszeit
[kg/a] (brutto) inkl.  August 2021) [Jahre]
20 % NK [€]

Schritt 1: Beleuchtungs- 707 2.350€ 823€ 8
tausch 35% PtJ - Beleuch-

tungssanierung (2.9)
Schritt 2: Oberste Ge- 51 1.255€ 251€ -
schossdeckenddmmung 20 % BAFA - BEG EM
Schritt 3: AufSenwand- 1.073 36.572€ 7.314€ -
ddmmung 20 % BAFA - BEG EM
Schritt 4: Fenster- und 967 29.143€ 5.829€ -
Tiirentausch 20 % BAFA - BEG EM
Schritt 5: Wdrmepumpe + 1.012 36.925€ 8.374€ -
PV-Anlage 35% Wdrmepumpe

BAFA - BEG EM
Summe 3.810 106.245€ 22.591€ mit 21,3% -

mittlere Férderquote

Ein hydraulischer Abgleich wird beim Einsatz einer Warmepumpe ebenfalls durchgefihrt,
weshalb der hydraulische Abgleich als einzelne Sanierungsvariante in diesem Fahrplan nicht
aufgelistet ist.

Wichtiger Hinweis zu den Informationen (iber anwendbare Zuschiisse

Sind Zuschisse fir die Umsetzung einer MalBnahme erhiltlich, sind diese bei der Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung der Sanierungsvarianten zu berlicksichtigen. In diesem Energiebera-
tungsbericht werden die Férderungen fiir die Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht bertick-
sichtigt, da der Fordermittelmarkt sehr dynamisch ist und eine Aktualitit nicht garantiert wer-
den kann.

Ob die Gemeinde die Férderbedingungen erfiillen kann, ist von der Gemeinde eigenstandig zu
prifen. Die Aktualitat der Forderkonditionen ist vor der Umsetzung von MalBnahmen eben-
falls zu priifen. Fordermafl3nahmen sind i. d. R. vor Durchfiihrung der SanierungsmaBnahme zu
beantragen.

Fir die Aufzdhlung der genannten Forderkonditionen und der H6he der Zuschiisse bestehen
keine Anspriiche auf Vollstandigkeit.
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3 AUSGANGSSITUATION
3.1 BESCHREIBUNG DES GEBAUDES
Das Feuerwehrgeratehaus Herzhorn wurde im Jahr 1986 an der HinterstraBe 21b in 25379

Herzhorn errichtet (vgl. Abbildung 6). Im Jahr 2009 wurde das Geb&ude durch einen Anbau
erweitert.

Abbildung 6 Lageplan mit dem zu bewertenden Gebdude (rot umrahmt) (Quelle: Landesamt fiir Vermessung
und Geoinformation Schleswig-Holstein © GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG), (https://danord.gdi-sh.de), ab-
gerufen am 03.12.2021

Das Gebiude wurde in Massivbauweise mit Satteldach errichtet. (vgl. Abbildung 7).

Abbildung 7 3D Ansicht des untersuchten Gebdudes

Das Mauerwerk besteht aus einer 24 cm dicken Innenschale, aus Kalksandsteinmauerwerk,
einer 7,5 cm dicken Warmedammung und einer 11,5 cm dicken roten Verblendung. Das In-
nenmauerwerk besteht aus einem 11,5 cm dicken Kalksandsteinmauerwerk.

13
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Das Gebaude verfligt tGber ein Satteldach mit 15° Dachneigung aus Holzfachwerkbinder. Das
Dach ist mit schwarzem Welleternit eingedeckt. Die Dachverkleidung ist innen mit Rigips auf
Sparschalung ausgestattet, zwischen den Sparren ist eine Warmedammung aus 10 cm dicker
Mineralwolle verlegt.

Die Wand- und Deckenflachen verfligen tiber einen waschfesten Farbanstrich.

Der gesamte FuBboden ist mit einem saure- und 6lbestandigen SteinzeugfuRboden versehen.
Der WC-Raum und die Wandflachen Gber der Arbeitsplatte im Vorraum sind gefliest.

Die Eingangstir und die Fenster sind aus Kunststoff gefertigt worden.

Tabelle 2 Allgemeine Daten

Name/Bezeichnung Feuerwehr Herzhorn
Gebdudetyp Nichtwohngebdude
Straf3e, Hausnr. Hinterstraf3e 21b
PLZ, Ort 25379 Herzhorn
Baujahr 1986, 2009
Beheiztes Gebdudevolumen V 757 m®
Energiebezugsfldche Aesr 301 m?

Thermische Hiillfldche 389 m?

Mittlere Geschosshéhe ca. 3,50 m

Anmerkung: Flachen- und Volumenangaben beziehen sich lediglich auf die thermisch konditionierte Zone.
Ist-Zustand entsprechend den Angaben und Planunterlagen des Amt Horst Herzhorn
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3.3 WARMETECHNISCHE EINSTUFUNG DER GEBAUDEHULLE

Die nachfolgende Tabelle zeigt die bautechnischen Charakteristika des Gebaudes. Ein wichti-
ger Indikator fir die energetische Qualitat der einzelnen Bauteile ist ihr jeweiliger Warme-
durchgangskoeffizient (U-Wert). Er gibt an, wie viel Warme (in Watt [W]) bei einem Grad
Temperaturunterschied (in Kelvin [K]) durch einen Quadratmeter [m?] Bauteilfliche flie3t. Das
bedeutet, je geringer der U-Wert ist, desto weniger Warme entweicht durch das Bauteil und
desto besser sind seine Dammeigenschaften. Umgekehrt sind die warmetechnischen Eigen-
schaften eines Bauteils schlechter je hoher der U-Wert ist. Der zulassige U-Wert in der Ta-
belle 3 beschreibt den Wert, der nach dem aktuellen Gebaudeenergiegesetz (GEG) maximal
bei Sanierung oder Neubau zul3ssig ist.

Dies bedeutet beispielsweise, dass nach einer Sanierung der Aul3enwand der zulassige U-
Wert des Bauteils in Hohe von 0,24 W/(m?K) nicht tiberschritten werden darf.

Die Flachen der AuBenbauteile wurden anhand der vorhandenen Plane ermittelt. Dariiber
hinaus basieren die U-Werte auf der Vor-Ort-Aufnahme sowie getroffenen Annahmen von
vorhandenen Informationen bzw. Angaben zu den Bauteilen. Alle in den Unterlagen nicht auf-
gefiihrten Konstruktionen (Schichtaufbauten) wurden mittels Literaturangabe® und / oder
nach eigenen Erfahrungswerten angenommen.

3.3.1 Bauteilliste mit zul. U-Werten nach GEG 2020 und KfW-Férderung

Die Tabelle listet die Bauteile des Gebaudes mit den relevanten U-Werten auf. Fiir die ener-
getische Bewertung der Konstruktionen sind zum Vergleich die zuldssigen Hochstwerte nach
dem Gebiudeenergiegesetz (GEG 2020) mit angegeben®. Die griin markierten Zeilen erfiillen
bereits die Anforderungen des aktuellen GEG. Die rot markierten Zeilen entsprechen nicht
den aktuellen Anforderungen der GEG.

Tabelle 3 Gebdudekennwerte

Bauteil U-Wert [W/(m*K)]

Ist-Zustand GEG’ KfW-Férderung®
Bodenplatte Altbau 0,61 0,30 0,25
Bodenplatte Anbau 0,40 0,30 0,25

Bauteilgruppe: Decken nach unten gegen Erdreich

Aufienwand Altbau 0,60 0,24 0,20
Aufienwand Anbau 0,30 0,24 0,20

Bauteilgruppe: Auienwdnde

3 U-Werte alter Bauteile“, der von der Deutschen Energie Agentur (Dena) herausgegebenen Typologie
4 Die zul3ssigen U-Werte beziehen sich gemaR GEG Anlage 3 auf die Begrenzung des Wirmedurch-
gangs beim erstmaligen Einbau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen. Bei Fensterbauteilen handelt es
sich um den gemittelten Uw-Wert fir Rahmen und Verglasung (Erlduterung siehe Glossar)

5> Die Mindestanforderungen an U-Werte nach dem Bauteilverfahren der GEG 2020 gelten nicht, wenn
der Priméarenergiebedarf des gesamten Geb&dudes den Hochstwert fiir einen entsprechenden Neubau
um nicht mehr als 40 % Uberschreitet.

6 Die Mindestanforderungen an U-Werte fiir KFW-Férderung gelten nicht fiir die Férderung von KfW-
Effizienzhausern. Die Anforderungen Stand Juli 2015 kdnnen jederzeit aktualisiert werden.
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Tabelle 4 Fortsetzung Gebdudekennwerte

Bauteil U-Wert [W/(m*K)]

Dach Altbau 0,50 0,20 0,14

Dach Anbau 0,30 0,20 0,14
Bauteilgruppe: Dachfldchen

Fenster Altbau 3,00 1,30 0,95

Fenster Anbau 1,30 1,30 0,95

Bauteilgruppe: Fenster

AufSentiiren 3,50 1,80 1,30

Bauteilgruppe: AufSentiiren
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3.4.1 Heizungsanlage

In dem betrachteten Gebaude gibt es einen Gas-Brennwertkessel, welcher das Gebaude mit
Wiairme versorgt. Die Heizkreispumpen sind leistungsgeregelt. Ein hydraulischer Abgleich des
gesamten Feuerwehrgeratehauses wurde nicht durchgefiihrt.

Erzeugung Brennwert-Kessel aus dem Jahre 2017
Junkers Cerapur HM ZSB 14
Nennleistung 15 kW
Energietrdger: Erdgas
Verteilung Verteilung 1
kein hydraulischer Abgleich
Leitungen teilweise geddmmt
Umwilzpumpe leistungsgeregelt
Ubergabe Ubergabekomponente: 'Heizkérper (freie Heizfldchen)'
Regelung: 'P-Regler’

3.4.2 Warmwasserbereitung

Die Warmwasserbereitung in den Sanitarraumen erfolgt (iber ein dezentral angeordnetes,
elektrisches 5,0 I-Untertischgerat. Eine detaillierte Betrachtung der Warmwasserbereitung
wurde daher nicht vorgenommen.

3.4.3 Beleuchtung

Im betrachteten Gebaude befinden sich ein- bzw. mehrflammige Leuchtentypen als Ein- und
Anbauleuchte mit einer Leistung Prampe bis zu 58W sowie mit konventionellem Vorschaltgera-
ten (KVG).

Die Ermittlung der elektr. Leistung wurde iber das Tabellenverfahren nach DIN V 18599-Teil
4 bestimmt.

Mit Ermittlung der elektrischen Leistung und der jahrlichen Nutzungsdauer der bestehenden
Beleuchtungsanlage wird der jahrliche Energieeinsatz pro Gebaude bzw. Beleuchtungszone
bestimmt.

3.4.4 Luftungstechnik

Eine Liftung findet zum einen kontrolliert, zum anderen auch unkontrolliert statt. Unkontrol-
lierte LGftungswarmeverluste erfolgen im Wesentlichen iber Fenster- und Tirfugen. Aber
auch Mauerwerksfugen, Maueranschlisse, Trockenbaufugen etc. kdnnen zu hohen Liiftungs-
warmeverlusten fihren.

Ein Mindestluftwechsel ist hygienisch und bauphysikalisch notwendig. Ebenfalls missen CO2

und Feuchtigkeit, die beim Prozess des Ausatmens entstehen, abgefiihrt werden. Eine L{f-
18
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tung ist auch notig, um Schimmelbildung durch erhéhte Feuchtigkeit vorzubeugen und ver-
mehrt austretende Schadstoffe aus modernen Baustoffen, Kunststoffen oder Belagen zu ent-
fernen.

Die Be- und Entliiftung in dem betrachteten Gebaude erfolgt tiber die vorhandenen Fenster
und Tiren.
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3.5 TATSACHLICHER VERBRAUCH UND EMISSIONEN

3.5.1 Energieverbrauche der Liegenschaft

Die Energieverbrauche (Warme, Strom) einschlielich Wasserverbrauch der Liegenschaft be-
inhalten alle auf der Liegenschaft befindlichen Gebaude, soweit deren Medienverbrauche
nicht separat gezahlt bzw. ermittelt werden.

Die durchgefiihrten ingenieurtechnischen Berechnungen bilden die Verbrauche des behan-
delten Gebaudes annahernd ab, sodass hieraus die in den nachfolgenden Kapiteln erlauterten
SanierungsmalBnahmen abgeleitet werden kénnen.

Der Energieverbrauch wird entscheidend durch das Nutzerverhalten bestimmt. Die wesentli-
chen Einflussfaktoren dabei sind:

» die standortspezifischen Witterungsverhéltnisse (Luftungsverhalten und Raumlufttempe-
raturen)

> die tagliche Betriebsdauer der elektrischen Verbraucher

» die tagliche Betriebsdauer der Heizung

b interne Warmequellen (Licht, Elektrogerate, Personenanzahl, ...)
> der Warm- und Kaltwasserverbrauch

Die jahrlichen klimatischen Bedingungen an einem Standort beeinflussen den Warmever-
brauch eines Gebaudes. Um die Beurteilung und die Vergleichbarkeit der verschiedenen War-
meverbrauche mit nutzungsgleichen Gebiauden zu ermdglichen, werden die gebaudespezifi-
schen Warmeverbrauche mit einem Klimafaktor korrigiert. Hierdurch werden die jahrlichen
gebaudespezifischen Verbrauchswerte von Warme auf ein durchschnittliches Klima hochge-
rechnet.

In der nachfolgenden Tabelle 5 bzw. der Abbildung 8 werden die tatsachlichen Verbrauchsda-
ten von Strom und Wasser der Jahre 2019 und 2020 fiir die gesamte Liegenschaft darge-
stellt.

Die Warmeverbrauchsdaten stehen nicht zur Verfiigung und konnten daher in den Ausfiih-
rungen nicht weiter betrachtet werden. Die Verbrauchswerte wurden als Vergleichsgrund-
lage fir die Energiebedarfsberechnung herangezogen.
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Tabelle 5 Energieverbrauch der Liegenschaft nach Energieart

Jahr Heizung Klima-fak-  witterunge- Strom Gesamtener- Was-
tor bereinigter gieverbrauch ser
Warmever-
brauch
[kWh/a] [-] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [m®/a]
2019 0 1,10 0 1.808 1.808 2
2020 0 1,13 0 1.741 1.741 1
Mittelwert: 0 0 1.775 1.775 2

Energieverbrauchsentwicklung
1.820
.808
1.800
1.780
1.760

1.740 1.741

kWh/a

1.720

1.700
2019 2020

Jahr
=@==Strom

Abbildung 8 Grafische Entwicklung des Energieverbrauchs der Liegenschaft

3.5.2 Verbrauchskennwerte

Das Verfahren des Verbrauchskennwertvergleiches erméglicht es, die spezifischen Ver-
brauchsdaten der Objekte mit Werten dhnlicher Referenzgebaude zu vergleichen. Dadurch
kénnen Einspar- und Sanierungspotenziale identifiziert werden. EnergieeffizienzmalRnahmen
sind besonders dann sinnvoll und wirtschaftlich, wenn die eigenen Energieverbrauchskenn-
werte deutlich Gber den Grenzwerten liegen.

Fir die Liegenschaften der Gemeinde wurde der Mittelwert aus den Strom- und Wasserver-
brauchsdaten der Jahre 2019 und 2020 gebildet und durch die Netto-Grundflache von 301
m? dividiert. Die so ermittelten Energieverbrauchskennwerte fiir Strom und Wasser werden
nachfolgend abgebildet.”

7 Ziel- und Grenzwerte sind ermittelte Kennwerte der ages Gesellschaft fiir Energieplanung und System-
analyse mbH, Minster (Werte von 2005)

Zielwert: Unterer Quartilsmittelwert (arithmetisches Mittel der unteren 25 % aller Verbrauchsdaten (Ge-
bauden mit niedrigstem Energieverbrauch)

Grenzwert: Arithmetisches Mittel (Summe aller Einzelwerte geteilt durch die Summe aller Flachen)
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Tabelle 6 Energieverbrauchskennwerte

Feuerwehren Energieverbrauchskennwerte

in [kWh/m?nera] bzw. [dm®/m?®neeal

Energietrager Zielwert Ist-Kennwert Grenzwert
Strom 5 6 19
Warme 58 0 124
Wasser 34 5 230

Anmerkung: Kennwerte auf Basis der realen Verbrauchs- und Flachenangaben bezogen auf die Liegenschaft / Ge-

bidude des Amt Horst-Herzhorn

Als Orientierung zur Einstufung von Verbrauchswerten in den verschiedenen Medienberei-
chen (Strom, Warme, Wasser) werden zunachst statistische Erhebungen tber Energiever-
brauche und Energiekosten herangezogen. Nachfolgende Grafik stellt die Bildung der Ener-
gieverbrauchskennwerte fiir Strom, Warme und Wasser dar.

. Kennwertvergleich

200
150

100

) l
— H_

Strom Warme Wasser

[kWh/m?*NGFa] bzw. [dm*/m>NGFa]

H Zielwert  MlIst-Kennwert B Grenzwert

Abbildung 9 Energieverbrauchskennwerte

3.5.3 Energiekosten

Fir die Wirtschaftlichkeitsberechnungen in den Sanierungsvarianten wurden gemaf3 den An-
gaben des Amt Horst-Herzhorn die nachfolgenden (brutto) Energiemischpreise (Zusammen-

setzung aus Grund- und Verbrauchspreis) je Energietrager angesetzt.

22



Feuerwehr Herzhorn | Beratungsbericht 03.12.2021

Tabelle 7 Bezugskosten nach Energietrdger

Bezeichnung Preis [€/kWh] CO2 [3/kWh]
Erdgas (inkl. CO2-Steuer) 0,0626* 240
Strom-Mix 0,192 560

Anmerkung: Alle Kostenangaben sind Brutto-Angaben und beruhen auf Angaben des Amt Horst-Herzhorn.

*Fur die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen wurde der tatsachliche Erdgaspreis um die CO2-
Steuer flir 2021 erhoht. Die tatsachlichen durchschnittlichen Erdgaspreise der letzten drei
Jahre liegen bei rund 4 Cent/kWh (ohne CO2-Steuer).

3.5.4 Preissteigerung durch CO2-Steuer

Die CO2-Steuer soll den Umstieg von fossilen Kraft- und Brennstoffen hin zu erneuerbaren
Technologien fordern. Die sogenannte CO2-Steuer verteuert Benzin, Diesel, Heizol und Erd-
gas dabei so, dass sich die Kosten in Zukunft starker am tatsachlichen CO2-Gehalt ausrichten.
Sie soll die Bevolkerung zu einem bewussteren Umgang mit fossilen Energietragern bewegen
und Anreize schaffen, um auf moderne und klimafreundliche Technologien umzuristen.

Mit dem Klimapaket hat die Bundesregierung inzwischen beschlossen, wie sich die CO»-
Preise in Zukunft verandern. So kostet eine Tonne des klimaschadlichen Gases im Jahr 2021
25 Euro. In den folgenden Jahren steigen die Abgaben dann schrittweise, bis diese 2025 ei-
nen Wert von 55 Euro pro Tonne erreichen. Ab 2026 steigen die Preise (in Abhangigkeit der
jahrlichen CO2-Emissionen) voraussichtlich weiter an.

Die nachfolgende Abbildung zeigt einen prognostizierten Anstieg der Energiekosten verschie-
dener Energietrager um bis zu 20 % bis 2030. Die Stromkosten fiir Verbraucher sinken laut
der vom Bundesministerium fir Wirtschaft und Technologie (jetzt Bundesministerium fir
Wirtschaft und Energie) in Auftrag gegebenen Studie zur ,Entwicklung der Energiemarkte -
Energiereferenzprognose" ab ca. 2025.

Energiepreisentwicklung fiir Haushalte
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Abbildung 10 Prognostizierte Preissteigerung verschiedener Energietrdger
(In Anlehnung an: BMWi 2013, Prognos/EWI/GWS 2014)
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Basierend auf die zukiinftige Preisentwicklung der fossilen Energietrager wurden folgende
Preissteigerungen in den Sanierungsvarianten hinterlegt:

»
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kalkulatorischer Zinssatz

jahrliche Preissteigerung - hier Inflation
jahrliche Preissteigerung Erdgas
jahrliche Preissteigerung Pellets

jahrliche Preissteigerung Strom

1,50 %
2,00 %
3,50 %
1,50 %
2,50 %
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3.6 PREISERMITTLUNG FUR DIE SANIERUNGSKOSTEN

Fir die Ermittlung der Sanierungskosten wurden zum einen die Richtpreise der Hersteller und
zum anderen die Preise aus Referenzprojekten hinterlegt. Demnach sollte die Stadt vor Pro-
jektbeginn mehrere Vergleichsangebote einholen. Zudem sollte die Gemeinde mit der Verga-
bestelle die Verfligbarkeit und die Rahmenbedingungen fiir eine vorgeschlagene Férderung
rechtzeitig abstimmen.

Die Kosten fiir Nebenleistungen (wie z. B. Planungsleistungen) wurden pauschal mit 20 % be-
aufschlagt und sind in den Investitionskosten der Sanierungsvarianten enthalten. In den In-
vestitionskosten sind auch die Kosten fiir Nebenarbeiten enthalten. Zum Beispiel werden
beim Tausch des Warmeerzeugers folgende Arbeitskosten berticksichtigt:

- Warmeerzeuger

- Lieferung

- Montage

- Hilfsaggregate

- Einbindung

- Speicher

- Inbetriebnahme

- Demontage und Entsorgung
- hydraulischem Abgleich

- Anpassung der Heizkurven

- Messung der erzeugten Warmemenge
- Lohnkosten

25



Feuerwehr Herzhorn | Beratungsbericht 03.12.2021

4 SANIERUNGSVARIANTEN
4.1 UBERSICHT SANIERUNGSVARIANTEN

Die Sanierungsvarianten wurden unter dem Fokus der Okologie und Okonomie entwickelt.
Bei den einzelnen Sanierungsvarianten werden die Potentiale zur Energiekosteneinsparung,
Energieverbrauchs- und Emissionsreduzierung in einer Tabelle separat dargelegt. In allen Sa-
nierungsvarianten wird versucht, eine moglichst hohe und wirtschaftlich vertretbare Energie-
einsparung zu erzielen. Bei Bauteilen wird der im zurzeit giiltigen Gebaudeenergiegesetz
(GEG 2020) maximal zulassige U-Wert minus 30 % berlicksichtigt.

Folgende Sanierungsvarianten (SV) und MaBnahmenkombinationen (MK) wurden betrachtet:

Empfohlene Sanierungsvarianten:

Var.1 - SV 1: AuBenwanddammung

Var.2 - SV 2: Fenster- und Tirentausch

Var.3 - SV 3: Oberste Geschossdeckendammung
Var.4 - SV 4: Beleuchtungstausch

Var.5 - SV 5: Hydraulischer Abgleich

Var.6 - SV 6: Warmepumpe + PV

Var.7 - MK 1: MaBnahmenkombination 1
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4.2 SV 1: AUSSENWANDDAMMUNG

Die Wandflachen des Feuerwehrhauses Herzhorn werden entsprechend der Anforderung des
aktuellen Gebaudeenergiegesetz (GEG 2020) gedammt. Der zurzeit glltige U-Wert fir Wand-
flichen betrigt < 0,24 W/m?K. Um diesen U-Wert zu erreichen, wiirde eine DAmmung mit
einem Lambda-Wert von 0,040 W/mK und einer Dicke von ca. 4 cm am Anbau bzw. 10 cm
an den AuBenwanden des Altbaus ausreichen. Hinsichtlich der gesteckten Ziele der Bundes-
regierung sollte der geforderte U-Wert deutlich unterschritten werden. In dieser SV wird da-
her ein um 30 % niedrigerer U-Wert in Hohe von 0,19 W/m?*K angesetzt. Dieser Wert wird
mit einem Lambda-Wert von 0,032 W/mK und einer Dammstoffstarke von 12 cm auf dem
Altbau sowie einer Starke von 6 cm auf dem Anbau erreicht. Auf die warmebrickenfreie Ein-
bindung der Fenster ist zu achten.

Die Wandflachen werden fir das Anbringen der Warmedammung gesaubert und vorbereitet.
Die Dammschicht wird vollflachig angebracht und verdiibelt. Die Gestaltung der duBeren
Schicht kann individuell z. B. durch Putz, eine Vorhangfassade oder Klinker erfolgen. Die un-
teren Wandflachenbereiche sollten bis zu einer H6he von mindestens 2,00 m gegen Vandalis-
mus entsprechend geschiitzt werden. Die Umsetzbarkeit der MalZnahme sollte durch einen
Bauphysiker gepriift und begleitet werden.

BEG EM - Gebdudehiille Einzelmaf3nahmen

Info Gefordert werden Einzelmafsnahmen an Bestandsgebduden, die zur Erhé-
hung der Energieeffizienz des Gebdudes an der Gebdudehdille beitragen
(z. B. Tiiren, Fenster, Ddmmung AufSenwdnde o. Dach).

Férderquote 20%
Forderhohe Mindestinvestition 2.000 € (Brutto)
Férderkreditbeitrag  Nichtwohngebdude: Max. 1.000 € pro m* NGF (max. 15 Mio. €)

Uber das Férderprogramm der BEG kann ein Zuschuss von bis zu 7.314 € gewahrt werden!
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Energieeinsparung - Variante 1 -

Nach Umsetzung aller vorgeschlagenen MafRnahmen reduziert sich der Endenergiebedarf Ih-
res Gebdudes um 5 %. Den Einfluss auf die Warmeverluste (iber die einzelnen Bauteile und
die Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.

Au Banwand Fenster Keller Lﬁfumg Hevzung
1310”329%3 10045 > B4B4 KWhia 1273 < 1261 KWiva 6937 < 7036 KWhia 13790 < 13709 kWh'a 14933 > 14552 kWhia

Abbildung 11 Einfluss der SanierungsmafSnahme auf die Wdrmeverluste [kWh/a], SV 1

Der derzeitige Endenergiebedarf von 38.380 kWh/Jahr reduziert sich auf 36.582 kWh/Jahr.
Es ergibt sich somit eine Einsparung von 1.798 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzverhalten und
gleichen Klimabedingungen.

Die CO2-Emissionen werden um 1.073 kg CO2/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den
Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schiitzen.

Durch die Modernisierungsmal3nahmen dieser Variante sinkt der Primarenergiebedarf des
Gebaudes auf 126 kWh/m? pro Jahr. Der Primarenergiebedarf beriicksichtigt auch die vorge-
lagerte Prozesskette fiir die Gewinnung, die Umwandlung und den Transport der eingesetz-
ten Energietrager. Es ergibt sich die folgende Bewertung fiir das modernisierte Geb&aude im
Vergleich zum Ist-Zustand.

-

Gesamtbewertung Brennstoff-Einsparung: 5%
Primérenergiebedarf

Ist-Zustand: 137 kWh/m'a
Saniert: 126 kWh/m'a

GEG Neubau Altbau
EH 40 55

20 JJ 60

A

Abbildung 12 Gesamtbewertung Primdrenergiebedarf, SV 1
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Wirtschaftlichkeit der EnergiesparmafZnahmen - Variante 1 -

Die vorgeschlagenen Malinahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Tabelle 8 Gesamtausgaben fiir die Energieeinsparmafinahmen, SV 1

Gesamtinvestitionen 36.572 EUR
Mégliche Fordermittel 7.314 EUR
Gesamtausgaben fiir die Energiesparmafinahmen 36.572 EUR

* Bei Einbau einer Brennstoffzelle als Warmeerzeuger.

Daraus ergeben sich die folgenden tiber die Nutzungsdauer von 30 Jahren gemittelten jahrli-
chen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:

Tabelle 9 Einsparpotenzial, SV 1

mittlere jdhrl. Kosten Gesamtkosten
[EUR/Jahr] [EUR]

Kapitalkosten 1.523 45.690
Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kosten) 4.718 141.540
Summe 6.241 187.230
Brennstoffkosten ohne Energiesparmafsnah- 5410 162.300
men

Einsparung -831 -24.930

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30 Jahre
aktuelle jdhrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.905 EUR/Jahr
aktuelle jdhrliche Brennstoffkosten im sanierten Zustand 2.534 EUR/Jahr
Kalkulationszinssatz 1,50 %
Teuerungsrate Anlage bzw. Sanierungsmafsnahmen 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im Ist-Zustand 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im sanierten Zustand 3,00 %
Interner Zinsfuf3 - %
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4.3 SV 2: FENSTER- UND TURENTAUSCH

Die vorhandenen Fenster sollten entsprechend der Anforderung des aktuellen Gebaudeener-
giegesetzes (GEG 2020) ausgetauscht werden. Die Vorlage zur Erfiillung des GEG setzt einen
Wirmedurchgangskoeffizienten von 1,3 W/m?K voraus. Fiir die Berechnung und damit fir
die Férderfihigkeit der MaBnahme wird fiir die Fenster ein Uw-Wert von 0,90 W/m?K ge-
wahlt.

Jegliche AuBentiiren sowie Garagentore sollten ausgewechselt werden, um einen U-Wert
von 1,20 W/m?K zu erreichen.

Achtung: Um Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung zu vermeiden, ist darauf zu
achten, dass der U-Wert der einzelnen Fenster nicht besser ist als das jeweilige Mauerwerk.

BEG EM - Gebdudehiille EinzelmafSnahmen

Info Gefordert werden Einzelmafsnahmen an Bestandsgebduden, die zur Erhé-
hung der Energieeffizienz des Gebdudes an der Gebdudehdille beitragen
(z. B. Tuiren, Fenster, Ddmmung Aufsenwdnde o. Dach).

Forderquote 20 %
Férderhéhe Mindestinvestition 2.000 € (Brutto)
Férderkreditbeitrag  Nichtwohngebdude: Max. 1.000 € pro m* NGF (max. 15 Mio. €)

Uber das Forderprogramm der BEG kann ein Zuschuss von bis zu 5.829 € gewahrt werden!
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Energieeinsparung - Variante 2 -

Nach Umsetzung aller vorgeschlagenen MafRnahmen reduziert sich der Endenergiebedarf Ih-
res Gebaudes um 11 %. Den Einfluss auf die Warmeverluste Uiber die einzelnen Bauteile und
die Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.

Au Banwand Fensl:er KeIIar Lﬂﬂung Hauzung
1310 < 1368 KWh/a 10045 > 5841 KWhia 1273 < 1320 kWhia 6837 < 7244 KWha 13780 < 13815 kwWh'a 14933 > 13703 kWhia

Abbildung 13 Einfluss der Sanierungsmafsnahme auf die Wdrmeverluste [kWh/a], SV 2

Der derzeitige Endenergiebedarf von 38.380 kWh/Jahr reduziert sich auf 33.971 kWh/Jahr.
Es ergibt sich somit eine Einsparung von 4.409 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzverhalten und
gleichen Klimabedingungen.

Die CO2-Emissionen werden um 967 kg CO2/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den
Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schiitzen.

Durch die Modernisierungsmal3nahmen dieser Variante sinkt der Primarenergiebedarf des
Gebaudes auf 123 kWh/m? pro Jahr. Der Primarenergiebedarf beriicksichtigt auch die vorge-
lagerte Prozesskette fiir die Gewinnung, die Umwandlung und den Transport der eingesetz-
ten Energietrager. Es ergibt sich die folgende Bewertung fiir das modernisierte Gebaude im

Vergleich zum Ist-Zustand.
-~ ™

Gesamtbewertung Brennstoff-Einsparung: 11 %
Primérenergiebedarf

Ist-Zustand: 137 kWh/m'a
Saniert: 123 kWh/m'a

GEG Neubau Altbau
EH 40 55 70 a5 100

A

Abbildung 14 Gesamtbewertung Primdrenergiebedarf, SV 2
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Wirtschaftlichkeit der EnergiesparmafZnahmen - Variante 2 -

Die vorgeschlagenen Malinahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Tabelle 10 Gesamtausgaben fiir die Energieeinsparmaf3nahmen, SV 2

Gesamtinvestitionen 29.143 EUR
Mégliche Fordermittel 5.829 EUR
Gesamtausgaben fiir die EnergiesparmafSinahmen 29.143 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tiber die Nutzungsdauer von 30 Jahren gemittelten jahrli-
chen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:

Tabelle 11 Einsparpotenzial, SV 2

mittlere jdhrl. Kosten Gesamtkosten
[EUR/Jahr] [EUR]

Kapitalkosten 1.214 36.420
Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kosten) 4.937 148.110
Summe 6.151 184.530
Brennstoffkosten ohne Energiesparmafsnah- 5410 162.300
men

Einsparung -741 -22.230

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30 Jahre
aktuelle jdhrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.905 EUR/Jahr
aktuelle jdhrliche Brennstoffkosten im sanierten Zustand 2.652 EUR/Jahr
Kalkulationszinssatz 1,50 %
Teuerungsrate Anlage bzw. Sanierungsmafinahmen 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im Ist-Zustand 3,50 %
Teuerungsrate fiir Brennstoff im sanierten Zustand 3,00 %

Interner Zinsfuf3

X
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4.4 SV 3: OBERSTE GESCHOSSDECKENDAMMUNG

Die oberste Geschossdecke des Altbaus wird entsprechend der Anforderungen des aktuellen
Gebaudeenergiegesetzes (GEG 2020) gedammt. Hierflir wird eine Zwischen- und Unterspar-
renddammung mit einer Starke von 4 cm mit einem Lambda-Wert von 0,040 W/mK eingebaut.
Hierdurch kann der gem. GEG geforderte U-Wert von 0,24 W/m?K eingehalten werden. So-
fern Fordermittel Gber das Férderprogramm BEG beantragt werden, ist bei einer Sanierung
der obersten Geschossdecke ein U-Wert von 0,14 W/m?K einzuhalten. Dies kénnte beispiels-
weise durch eine VergroRerung der Dammstoffdicke auf 12cm und einen Lamba-Wert von
0,032 W/mK erreicht werden.

BEG EM - Gebdudehiille Einzelma3Snahmen

Info Geférdert werden Einzelmafnahmen an Bestandsgebduden, die zur Erhé-
hung der Energieeffizienz des Gebdudes an der Gebdudehdille beitragen
(z. B. Tiiren, Fenster, Ddmmung AufSenwdnde o. Dach).

Férderquote 20%
Forderhohe Mindestinvestition 2.000 € (Brutto)
Férderkreditbeitrag  Nichtwohngebdude: Max. 1.000 € pro m> NGF (max. 15 Mio. €)

Uber das Férderprogramm der BEG kann ein Zuschuss von bis zu 251 € gewahrt werden!

33



Feuerwehr Herzhorn | Beratungsbericht 03.12.2021

Energieeinsparung - Variante 3 -

Nach Umsetzung aller vorgeschlagenen MafRnahmen reduziert sich der Endenergiebedarf Ih-
res Gebdudes um 1 %. Den Einfluss auf die Warmeverluste (iber die einzelnen Bauteile und
die Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.

Aurseuwand Fenster Kellar Lufwng Hevzung
1310*1080%#‘5 10045 < 10062 KWha 1273 < 1275 kWViva €937 < 6950 KWhVa 13780 < 13791 KWn'a 14933 > 14670 kWhia

Abbildung 15 Einfluss der Sanierungsmafinahme auf die Wdrmeverluste [kWh/a], SV 3

Der derzeitige Endenergiebedarf von 38.380 kWh/Jahr reduziert sich auf 38.146 kWh/Jahr.
Es ergibt sich somit eine Einsparung von 234 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzverhalten und glei-
chen Klimabedingungen.

Die CO2-Emissionen werden um 51 kg CO2/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den
Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schiitzen.

Durch die Modernisierungsmal3nahmen dieser Variante sinkt der Primarenergiebedarf des
Gebaudes auf 137 kWh/m? pro Jahr. Der Primarenergiebedarf beriicksichtigt auch die vorge-
lagerte Prozesskette fiir die Gewinnung, die Umwandlung und den Transport der eingesetz-
ten Energietrager. Es ergibt sich die folgende Bewertung fiir das modernisierte Geb&aude im
Vergleich zum Ist-Zustand.

4 ™
Gesamtbewertung Brennstoff-Einsparung: 1%
Primérenergiebedarf

Ist-Zustand: 137 kWh/m'a
Saniert: 137 kWhim'a

GEG Neubau
EH 40 55 7

A
Abbildung 16 Gesamtbewertung Primdrenergiebedarf, SV 3
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Wirtschaftlichkeit der Energiesparmal3nahmen - Variante 3 -

Die vorgeschlagenen Malinahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Tabelle 12 Gesamtausgaben fiir die Energieeinsparmaf3nahmen, SV 3

Gesamtinvestitionen 1.255 EUR
Mégliche Fordermittel 251 EUR
G